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]  Temperaturleitkoeffizient 
Ai [m²]  Teilfläche 









    
]  spezifische Wärmekapazität 
clo [-]  thermischer Widerstand von Personen-Bekleidungen 
 
d [cm,m] Schichtdicke 
ΔT [K]  Temperaturdifferenz 
 
ε [-]  thermischer Emissionsgrad 
 
fRH [-]  Korrekturfaktor abhängig von einer gewünschten Aufheizzeit 
 




   
]  Wärmeleitfähigkeit 
 
m [kg]  Masse 
met [-]  Wärmeproduktion einer Person in Abhängigkeit von ihrer Tätigkeit  
 
PPD [%]  Predicted Percentage of Dissatisfied 
ϕRH,i [W]  zusätzlich benötigte Aufheizleistung 
ϕT,i [W]  stationärer Transmissionswärmeverlust 






Q [J, kWh] Wärmemenge 
QF [kWh]  Wärmeverluste durch Fenster und andere kaum wärmespeichernde 
Bauteile 
QW [kWh]  Wärmebedarf von stark wärmespeichernden Bauteilen 
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R [
   
 




    
]  Wärmespeicherwert 
 
t [s, h,min] Zeit 
T [°C]  absolute Temperatur 
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In der Heizperiode ist zur Deckung des Wärmebedarfs in Wohn- und Arbeitsräumen eine 
Beheizung notwendig, um behagliche Raumtemperaturen herzustellen. 
Der Wärmebedarf eines Raumes beziehungsweise eines Gebäudes hängt dabei vereinfacht 
betrachtet von den internen und externen Energieeinträgen, dem effektiv wirksamen Wär-
medämmniveau der Gebäudehülle, der Belüftung der Räume sowie von der Effizienz des 
Heizungssystems einschließlich seiner Regelung ab. Das Raumklima wird grundsätzlich vom 
Außenklima sowie der Beheizung, welche durch den Nutzer geregelt wird, bestimmt. In der 
Praxis liegen keine stationären Randbedingungen vor, weil das Außenklima ständig wech-
selnde Lufttemperaturen, Sonneneinstrahlungsintensitäten, Luftbewegungen und Luftfeuch-
tigkeiten aufweist und zeitweilige Raumlufttemperaturabsenkungen normal sind. Aufgrund 
der instationären Klimabedingungen des Außen- und Raumklimas ist neben dem Wärme-
durchgang auch die Wärmespeicherfähigkeit der Bauteile von Bedeutung, vergleiche [1] [2] 
[3] und [4]. Die wirksame Wärmespeicherfähigkeit kennzeichnet die Wärmemengen, die ein 
Stoff, abhängig von seiner Temperaturniveaudifferenz, aufnimmt.  
Ein Gebäude setzt sich aus unterschiedlichen Bauteilen zusammen. Diese wiederum beste-
hen aus Bauelementen und -schichten, welche das Raumklima durch ihre Wärmeleitfähigkeit 
und -speicherfähigkeit beeinflussen. Bei den Wand- und Deckenkonstruktionen unterschei-
det man grob zwischen einer massiven oder leichten Bauweise. Unter einer massiven Bau-
weise versteht man ein vorwiegend aus gemauerten oder betonierten Konstruktionen beste-
hendes Bauwerk. Bei einer leichten Bauweise bestehen die Wände und/oder Decken aus 
schlankeren Tragkonstruktionen (zum Beispiel aus einem Ständerwerk) und aus dünnen 
Verkleidungen (zum Beispiel aus Gipskartonplatten). Oftmals sind in einem Bauwerk beide 
Konstruktionsvarianten vorhanden. In Mitteleuropa werden die normalen Vollgeschosse vor-
wiegend massiv und die Bauteile im Steildachbereich zum größten Teil in Leichtbauweise 
errichtet.  
Im Massivbau wird das „Wechselklima“ über Stunden und Tage ausgeglichen. Keller [5] be-
schreibt die Temperaturentwicklung im Bauteil als „thermische Geschichte“. 
 
Die unterschiedliche Wärmespeicherfähigkeit einer massiven und leichten Baukonstruktion 
wird deutlich, wenn man eine Heizungsunterbrechung beispielsweise während der Nachtzeit 
oder am Wochenende betrachtet. Eine Leichtbaukonstruktion kühlt schneller aus als eine 
massive Baukonstruktion. Sie wärmt sich bei einer Wiederanheizung jedoch auch schneller 
wieder auf. Aus diesem Grund ist der Energieverbrauch infolge einer intermittierenden  
[9] 
Beheizung bei einer leichten und einer massiven Baukonstruktion abhängig von der Dauer 
der Temperaturabsenkung. Untersuchungen von Hauser [6] haben gezeigt, wie sich Gebäu-
de von massiver und leichter Bauweise bei einem intermittierenden Heizbetrieb energetisch 
unterscheiden. Hier ergibt sich beim Leichtbau – gerade bei längeren Heizungsunterbre-
chungen – ein größeres Energieeinsparpotenzial als beim Massivbau. 
In der Vergangenheit war eine massive Bauweise wegen der Beheizung mit Einzelöfen er-
wünscht. Die Wärmespeicherfähigkeit der Bauteile diente dabei zum Ausgleich der Tempera-
turschwankungen, welche durch den nicht kontinuierlichen Wärmeeintrag infolge von hand-
betriebenen Einzelöfen vorlagen [7]. 
In der Zeit zwischen 1952 – 1981 wurden durch die DIN 4108, auch wegen der nicht kontinu-
ierlichen Beheizung, höhere Anforderungen an die Wärmedämmung von leichten Außenbau-
teilen gestellt. Bei Außenbauteilen mit Massen unter 200 kg/m² forderte man eine Beheizung 
mittels wärmespeichernden Öfen (Kachelöfen) oder eine sehr kontinuierliche Beheizung mit-
tels einer Zentralheizung [7]. 
Durch den Komfort einer Zentralheizung verloren die Einzelöfen und damit die starken An-
heiz- und Auskühlphasen (bei kontinuierlicher Nutzung) an Bedeutung. Beim Betrieb der 
Zentralheizung erfolgt im Gegensatz zur früheren Einzelofenbeheizung eine vergleichsweise 
stationäre Beheizung der Gebäude [7]. 
 
„Bei der heutigen stationären Beheizung hat die Wärmespeicherfähigkeit von 
Gebäuden im Hinblick auf winterliche Verhältnisse keine nennenswerte Bedeu-
tung mehr, eher hinsichtlich der Verhältnisse im Sommer, wobei aber dem Ein-
fluss der Sonneneinstrahlung durch Fenster und einem wirksamen Sonnenschutz 
der Haupteinfluss zukommt. Trotzdem wird eine große Wärmespeicherfähigkeit 
auch heute noch sehr hoch bewertet. Das geht so weit, dass in der Vergangen-
heit manchmal behauptet worden ist, die Wärmespeicherfähigkeit sei wichtiger 
als die Wärmedämmung.“ [7] 
 
Vor dem Hintergrund permanent steigender Energiekosten und dem Umdenken in der Ge-
sellschaft von einen hemmungslosen zu einem behutsameren Umgang mit fossilen Brenn-
stoffen fordert die Energieeinsparverordnung seit jüngerer Zeit ein sehr hohes Dämmniveau 
beim Neubau, bei Nutzungsänderungen, Gebäudeerweiterungen sowie eine gewisse Nach-
rüstung im Bestand [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]. 
Bei üblichen Wärmedämmmaßnahmen – im Sinne der Energieeinsparverordnung (EnEV) – 
wird ein kontinuierlicher Heizbetrieb angenommen. Die Praxis sowie die Untersuchungser-
gebnisse zur Beheizung von Wohn- und Arbeitsräumen in Kapitel 6 zeigen, dass der Heizbe-
trieb oftmals unterbrochen beziehungsweise abgesenkt wird.  
[10] 
Diese Heizungsunterbrechungen fordern eine erneute Wiederanheizung, um behagliche 
Raumluft- und Oberflächentemperaturen zu erzielen. Eine instationäre Betrachtung des In-
nenraumklimas hat bisher keinen Einzug in die Berechnungen der Energiebilanzen gefun-
den. Grund hierfür scheinen der Aufwand bei der Datenerfassung sowie die aufwendigere 
Berechnung zu sein.  
Zudem müsste beim jeweiligen Objekt die Beheizungsart unter Berücksichtigung der Wär-
meübergabesituation in den einzelnen Räumen genauer betrachtet werden. 
In der Praxis wird die Raumlufttemperatur in Objekten bei einer unterschiedlichen Nutzung in 
den Tag- und Nachtzeiten während „Nichtnutzungszeiten“ abgesenkt, in der Erwartung damit 
Energie und Kosten einsparen zu können [15]. Der intermittierende Heizbetrieb verursacht 
allerdings infolge der „Wärmeträgheit“ folgende drei Phasen [16]: 
 Raumanheizphase  
 Raumnutzungsphase ggf. Behaglichkeitsphase 
 Raumauskühlphase. 
 
In den immer wieder auftretenden Raumanheizphasen müssen die Lufttemperatur und die 
Oberflächentemperaturen der raumumschließenden Bauteile in den Behaglichkeitsbereich 
gebracht werden [16]. Dieser Vorgang benötigt Energie und Zeit für die Wiederauffüllung der 
Wärmespeicher [17]. Zudem ist die Behaglichkeit in der Raumanheizphase aufgrund der 
kühlen raumumschließenden Bauteile sowie durch eine ggf. ungleichmäßige Temperaturver-
teilung nicht gegeben [16]. Daher erfolgt in der „Nichtnutzungszeit“ der Räume eine entspre-
chend lange Vorheizung (ohne Anwesenheit von Personen). 
Ein für den „Anheizenergieaufwand“ vereinfachter Rechenansatz zur Dimensionierung von 
Heizkörpern wird in der DIN EN 12831 mit dem Wiederaufheizfaktor fRH beschrieben. In die-
sem Faktor wird die Bauweise pauschal als l = leicht oder s = mittelschwer/schwer einge-
stuft, um die benötigte Heizkörpernennleistung zu ermitteln. Diese Betrachtung stellt eine 
Dimensionierungsgrundlage für die Heizkörperauslegung unter Berücksichtigung der Wie-
deranheizung von Räumen dar. Eine Bewertung der Wärmespeicherung der raumumschlie-
ßenden Bauteile in Hinblick auf einen energetisch optimierten Heizbetrieb und der daraus 
resultierenden Energieeinsparung oder -verschwendung wird dabei nicht vorgenommen. Es 
fehlt eine Methode zur Bewertung der Speichermassen hinsichtlich des Energieaufwandes 
zur Beheizung von Räumen in der Heizperiode, insbesondere dann, wenn thermisch flinkere, 






Im Vordergrund dieser Arbeit steht der Raumbeheizungs-Energieaufwand und die Bewer-
tung der Anheizphase bis zur Erzielung der thermischen Behaglichkeit in Räumen. Ziel ist 
es, die Behaglichkeit im hier zu Lande üblichen Massivbau während der Heizperiode günstig 
zu gestalten und dabei Heizenergie einzusparen. Hierzu wird der Frage nachgegangen, in-
wieweit sich die Raumanheizphase durch sehr dünne Dämmschichten an den raumum-
schließenden Oberflächen der Bauteile verkürzen lässt. Der Einfluss einer Vliesschicht auf 
die thermische Entwicklung der Wandkonstruktion ist in der vorliegenden Arbeit messtech-
nisch und rechnerisch untersucht worden. Durch die Einbeziehung eines realen Objektes in 
die Versuche konnten die tatsächlichen Energieverbräuche bei der Verwendung einer ent-
sprechenden Wandbeschichtung ermittelt werden. Die untersuchten Dämmschichten sind 
aufgrund ihrer geringen Schichtstärke nicht als Wärmedämmung zu betrachten und können 
keine Außen- oder Innendämmung ersetzen. 
Untersucht wurden bevorzugt Dämmschichten aus Vliesmaterialien, welche sehr wasser-
dampfdurchlässig sind und damit einen günstigen Feuchtetransport ermöglichen, vergleiche 
Abbildung 1.1.  
 
    
 
 Legende: 
1) Mauerwerk oder dergleichen 
2) Putz 
3) dünne Vliesschicht, bis zu ca. 4 mm Dicke 
 
 Abbildung 1.1: Schematischer Aufbau einer Innenwand mit und ohne dünne Dämmschichten 
 
In der Abbildung 1.2 ist der Schichtaufbau auf einer Betonplatte mit einer Raufasertapete 
dargestellt. Die Vliesschicht wurde mit einem speziellen Dispersionskleber flächig auf der 
Betonplatte vergeklebt. Die Raufasertapete ist danach auf der Vliestapete mit einem han-
[12] 
delsüblichen Kleister aufgebracht worden. Bei einer späteren Renovierung im Objekt kann so 
die Vliesschicht auf der Wand erhalten bleiben. Die Decktapete – hier als Beispiel Raufaser 
– kann bei Bedarf erneuert oder wieder überstrichen werden. Durch die Vliesschicht werden 
auch kleinere Unebenheiten, wie zum Beispiel Löcher in der Wand, überdeckt, so dass die 
üblichen Vorarbeiten, zum Beispiel Spachtel- und Schleifarbeiten, verringert werden. 
Die verwendete Vliesschicht unter der Tapete hat den Vorteil, dass ein Eindrücken der 
Schicht durch Punktlasten möglich ist, sich das Material wieder zurückstellt. Dieser Vorteil ist 
bei anderen Dämmstoffen, wie zum Beispiel Polystyrol, meistens nicht gegeben und es 
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In Fluiden (Gasen und Flüssigkeiten) findet neben der Wärmeleitung und ein Wärmestrah-
lungsaustausch, Konvektion statt. Bei der Konvektion unterscheidet man zwischen der freien 
und der erzwungenen Konvektion. Die freie Konvektion hat ihre Ursache in Temperaturun-
terschieden. Im Gegensatz dazu wird das Medium bei der erzwungenen Konvektion durch 
Hilfsmittel wie Ventilatoren oder Pumpen bewegt. 
 
Der Wärmeübergangskoeffizient ist bei der erzwungenen Konvektion um ein Vielfaches hö-
her als bei der freien Konvektion, vergleiche Tabelle 2.1.  
 
Konvektion Medium Wärmeübergangskoeffizient hK in [
 
   
] 
frei, d. h. hier lokal thermisch bedingt 
Luft 
Wasser 
3 bis 10 
100 bis 600 




10 bis 100 
500 bis 10 000 
 
Tabelle 2.1: Wärmeübergangskoeffizienten bei freier und erzwungener Konvektion [18] 
 
Die erzwungene Konvektion wird zum Beispiel gezielt bei Warmluftheizungen eingesetzt. 
Hierdurch wird eine schnellere Wärmeverteilung in der Luft hergestellt. Die konvektive Wär-
meübertragung zwischen einem Gas oder einer Flüssigkeit und einem festen Körper wird 
durch folgende Parameter beeinflusst: 
 Temperaturdifferenz zwischen Fluid und Körperoberfläche 
 Geschwindigkeit des Fluids 
 Strömungsart: laminar oder turbulent 
 Anströmungssituation 
 Größe der wärmeübertagenden Fläche 
 Rauigkeit der wärmeübertragenden Fläche 
 
In der Praxis ist die Annahme eines Wärmeübergangskoeffizienten für die Berechnung mit 
Schwierigkeiten behaftet [19]. Luftströmungen und -geschwindigkeiten in Räumen werden 
entscheidend durch räumliche Gegebenheiten beeinflusst, wie zum Beispiel durch Einrich-
tungsgegenstände, Heizkörperanordnungen und Fensterflächen. 
  
[14] 
Die allgemeine Gleichung zur Ermittlung der übertragenen Wärmeenergie (Wärmestromdich-
te) lautet. 
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]  konvektiv übertragene Wärmestromdichte 
hc [
 
    
]  konvektiver Wärmeübergangskoeffizient 
θa [°C]  Raumlufttemperatur 






Es findet ein Wärmetransport durch elektromagnetische Wellen – vorwiegend im Wellenlän-
genbereich zwischen 0,8 bis 400 µm – statt. Für den Strahlungsaustausch ist keine Materie 
erforderlich und deshalb ist dieser Austausch auch im Vakuum gleichermaßen gegeben. Der 
wärmere Körper gibt durch elektromagnetische Wellen mehr Wärme als ein hierzu kälterer 
Körper ab. Jeder Körper gibt Wärmestrahlung ab, das heißt je höher die Temperatur des 
Körpers ist, umso mehr Strahlung wird abgegeben, wobei der Emissionsgrad mit zu berück-
sichtigen ist.  
 




Ziegelstein, rot 0,93 
Stahl, nicht oxidiert 0,24 
Stahl, oxidiert 0,80 
 
Tabelle 2.2: Emissionsgrade verschiedener Baumaterial-Oberflächen [20] 
 
 
Die elektromagnetischen Wellen werden entsprechend anteilig vom Körper reflektiert, durch-
gelassen und absorbiert, vergleiche Abbildung 2.1.  
 
Vom Körper aufgenommene Wärmemenge: 
 
      
 
Formel 2.2: Absorbierte Wärmemenge durch Strahlungseinflüsse 
 
mit: 
Q [W]  vom Körper aufgenommener Wärmestrom 
E [W]  vom Körper emittierte Wärmestrahlung 






Abbildung 2.1: Energiebilanz beim Wärmetransport an und in einer Wand (für eine Wandseite betrachtet) 
 
mit: 
Q [W]  von der Wand durch Wärmespeicherung aufgenommene Wärme 
E [W]  von der Wand emittierte Wärmestrahlung 
F [W]  empfangene Wärmeeinstrahlung an der Wandoberfläche 
R [W]  von der Wand reflektierte Wärmestrahlung 
T  [W]  Transmissionswärmestrom durch die Wand  
 
Heizungssysteme, welche hauptsächlich die Wärme durch Wärmestrahlung abgeben, haben 
den Vorteil, dass die Luft weniger bewegt und damit weniger verschmutzt wird. Die ange-
strahlten Oberflächen werden dabei direkt erwärmt, wodurch eine schnelle Anheizgeschwin-




2.3. Stationäre Wärmeleitung 
Die Wärmeleitung beschreibt den Transport einer Wärmemenge innerhalb eines Stoffes von 
der wärmeren zur kälteren Seite. Bei einer stationären Betrachtung sind im Gegensatz zur 
instationären Wärmeleitung die jeweiligen Wärmespeicher dem Temperaturniveau entspre-
chend gefüllt (gesättigt), so dass die Wärmespeicherfähigkeit des Baustoffes in diesem Son-
derfall keine Bedeutung hat und nur noch die Wärmeleitfähigkeit λ (in W/(m·K)) und die 
Schichtdicke berücksichtigt werden müssen.  
Die Wärmeleitfähigkeit gibt die Wärmestromdichte (in W) pro Quadratmeter für eine 1 m di-
cke Schicht bei einer Temperaturdifferenz von 1 Kelvin an. Bei typischen mineralischen Bau-
stoffen entscheidet neben der reinen Materialeigenschaft die Porengröße und -menge über 
die Wärmeleitfähigkeit. Durch die Porosität werden neben der Wärme gegebenenfalls auch 
Feuchtemengen transportiert. Mit dem Feuchtetransport, welcher tendenziell in Richtung 
Temperaturgefälle erfolgt, wird zusätzlich Wärme durch Verdunstung latent durch Diffusion 
und Kondensation transportiert (gegebenenfalls in einer maßgeblichen Menge). 
 
Für einschichtige Bauteile gilt: 
 
  
   
 
 
 (     ) 
 
Formel 2.3: Wärmeleitung durch Transmission für ein einschichtiges Bauteil ohne Feuchtetransporteinfluss 
 
Für mehrschichtige Bauteile gilt: 
 
  
   
∑   
  
    
  
Formel 2.4: Wärmeleitung durch Transmission für mehrschichtige Bauteile ohne Feuchtetransporteinfluss 
 
mit: 
Q [Ws]  transportierte Wärmemenge 
A [m²]  Querschnittsfläche, durch welche Wärme strömt 
t [s]  Zeit 
θ [°C]  Temperatur 
λi [
 
   
]  Wärmeleitfähigkeit der jeweiligen Schicht 
di [m]  Dicke der jeweiligen Schicht 
  
[18] 
2.4. Instationäre Wärmeleitung 
Außen- und Innenklima sind nicht konstant, so dass sich die Temperaturen auf beiden Seiten 
eines Außen- und Innenwandbauteils ständig verändern. Diese Veränderungen führen dazu, 
dass ein instationärer Wärmetransport stattfindet. Hierbei werden die jeweiligen Wärmespei-
cher immer wieder geladen und entladen, vergleiche Abbildung 2.2. 
Bei einer genaueren Betrachtung des wärmetechnischen Verhaltens eines Bauteils kann der 
stationäre Zustand nur selten angenommen werden. 
Bei der instationären Betrachtung ist neben der Wärmeleitfähigkeit λ auch die Wärmespei-
cherfähigkeit in den jeweiligen Bauteilschichten von großer Bedeutung. Jede Schicht eines 
Bauteils speichert Wärmemengen, so dass neben der Wärmeleitung auch eine Wärmespei-
cherung in den jeweiligen Teilschichten stattfindet.  
Übliche Wandkonstruktionen bestehen oft aus unterschiedlichen Bauteilschichten mit ver-
schiedenen thermischen Eigenschaften, wobei jede Schicht die Eigenschaften Wärmeleitung 
und -speicherung aufweist. Stellt man wie in Abbildung 2.2 eine massive Innenwand sche-





Abbildung 2.2: Schematische Darstellung der Wärmeleitung und -speicherung in einem einfachen Wandquer-              
           schnitt bei wechselndem Temperaturniveau 
 
Bei einer instationären Betrachtung ergibt sich, dass neben den thermischen Stoffeigen-
schaften auch die Lage und Dicke der unterschiedlichen Schichten bei der instationären Be-






Die instationäre eindimensionale Wärmeleitung wird durch die partielle Differentialgleichung 




   
   
   
 
  




   
 
  






   
 
   
   
 
  
Formel 2.7: Differentialgleichung nach Fourier mit den Stoffeigenschaften λ, c und ρ 
 
mit: 
θ [°C]  Temperatur 
t [s,h]  Zeit 




]  Temperaturleitkoeffizient aus λ, c und ρ des Stoffes 
λ [
 
   
]  Wärmeleitfähigkeit des Stoffes 
c [
  
    












Die in Formel 2.5 dargestellte Differentialgleichung nach Fourier für den eindimensionalen 
Wärmetransport kann numerisch oder grafisch gelöst werden. Hierzu sind folgende Verfah-
ren entwickelt worden. [21]: 





Für die genannten Verfahren wird das Bauteil in Teilschichten aufgeteilt, wobei die Schicht-
aufteilung von der kleinsten zu betrachtenden Schicht und den betrachteten Zeitintervallen 
abhängig ist. In der Mitte der jeweils betrachteten Teilschicht wird ein Temperaturknoten-
punkt angelegt. An jedem Temperaturknotenpunkt wird die Wärmebilanz mit den Materialpa-
rametern für die jeweilige Schicht unter Berücksichtigung der beiden Nachbarschichten er-
mittelt. 
 
Die ersten Modellberechnungen in dieser Arbeit erfolgten mit dem Vorwärts-Differenzen-
Verfahren unter Zuhilfenahme eines Tabellenkalkulationsprogramms. Durch die notwendigen 
Berechnungen für sehr kleine Teilschichten waren bei diesem Verfahren extrem viele Re-
chenschritte erforderlich. Im späteren Verlauf wurden die Berechnungen komfortabler mit 


















2.5. Der instationäre eingeschwungene Zustand 
Werden die Raumlufttemperaturen periodisch – innerhalb von 24 Stunden – verändert, so 
benötigt ein Bauteil einen längeren Zeitraum (einige Tage) bis sich ein regelmäßig zeitliches 
Temperaturprofil – beispielsweise auf der Wandoberfläche – ergibt. 
In der Praxis ist eine periodische Temperaturveränderung der Raumlufttemperatur schon 





Abbildung 2.3: Raumlufttemperaturverlauf bei einer Nachtabsenkung um 2 Kelvin (K) 
 
Der in Abbildung 2.3 dargestellte Temperaturverlauf hat eine Periodenlänge von 24 Stunden. 
Das bedeutet, dass nach jeweils 24 Stunden die gleiche Raumlufttemperatur gemessen wird. 
Die Temperaturen an der Oberfläche und im inneren eines Bauteils sind somit im einge-










Das Wärmespeichervermögen von Baustoffen kann bei einer intermittierenden Beheizung 
von großer Bedeutung sein, weil die Wärmespeicherung Temperaturschwankungen be-
dämpft. Massivbauten können auf diese Weise im Sommer durch ihre Wärmespeicherfähig-
keit einer zeitweiligen Übertemperierung entgegenwirken. 
 
Für die Betrachtung der Wärmespeicherung eines Raumes ist die Masse sämtlicher Bautei-
le, welche den Raum umschließen, von Bedeutung. Der Speichermassenanteil der Außen-
bauteile ist oftmals von geringerer Bedeutung, da die massiven Außenwandflächen in der 
Regel recht klein in Relation zu den Innenbauteilflächen sind [22]. 
 
Durch die Wärmespeicherfähigkeit von Massivbauten ist in Räumen eine hinreichende bis 
gute Behaglichkeit, auch bei einer groben Regelungstechnik, möglich, vergleiche [7]. In den 
Übergangszeiten kann zudem solare Energie, welche tagsüber eingestrahlt wird, für die 
Energiebilanz nützlich gespeichert werden. Durch die gespeicherte Wärmeenergie erfolgt die 
Raumauskühlung bei niedrigeren Außentemperaturen langsamer. 
Bei einer Beheizung mittels Einzelofen ist die Wärmespeicherung der Bauteile im Raum von 
noch größerer Bedeutung als bei einem geregelten Zentralbeheizungssystem, vergleiche [7]. 
Bei einem ungeregelten Beheizungssystem glätten die Speichermassen die Raumtempera-
turschwankungen und es wird überschüssige Wärmeenergie entsprechend zwischengespei-
chert. 
 
„Tritt keinerlei Überheizung auf und wird eine Nachtabsenkung betrieben, dann 
verbraucht eine Leichtbauweise weniger Energie als eine Schwerbauweise. Wird 
dagegen keine Nachtabsenkung durchgeführt, ist die Schwerbauweise günstiger, 
sobald Überheizungen auftreten.“ [23] 
 
Feste, flüssige und gasförmige Stoffe können Wärmemengen speichern. Die „Speichergrö-
ße“ ist stoffabhängig und kann mittels eines Kalorimeters durch Beobachtung der Tempera-
turveränderung eines entsprechend temperierten Körpers in einem praktisch thermisch ge-
schlossenen System bestimmt werden. Mit einem Kalorimeter kann die Temperaturänderung 




Die spezifische Wärmekapazität c ist die Wärmemenge, die nötig ist, um 1 Kilogramm eines 




    
 
 





    
]  spezifische Wärmekapazität 
Q [J]  Wärmemenge 
m [kg]  Masse des Stoffes 
T [K]  absolute Temperatur 
 
Stellt man die Formel 3.1 nach ΔQ um, ergibt sich hieraus eine gespeicherte Wärmemenge 
für eine entsprechende Temperaturveränderung: 
 
          
 
Formel 3.2: Wärmemenge abhängig vom Stoff und einer Temperaturdifferenz vor und nach der Wärmeaufnahme oder       
     -abgabe 
 
 
Für den praktischen Vergleich ist die Benennung der volumenbezogenen Wärmespeicherka-
pazität sinnvoll. Diese wird durch den Wärmespeicherwert S dargestellt. 
 
      
 





    




]  Stoff-Rohdichte 
c [
 
    




Stellt man die spezifische Wärmekapazität c und den Wärmespeicherwert typischer Baustof-
fe grafisch gegenüber, wird der Unterschied zwischen dem masse- bzw. volumenbezogenen 
Speicherverhalten deutlich, weil die Rohdichten sehr unterschiedlich sind. Bei den meisten 
Baustoffen liegt die spezifische Wärmekapazität nahe beieinander. Bei mineralischen Bau-
stoffen ist die spezifische Wärmekapazität (fast) gleich groß ( ~1000 [
 




Abbildung 3.1: Spezifische Wärmekapazität unterschiedlicher Baustoffe [24] 
 
 





Aus den Abbildungen 3.1 und 3.2 geht deutlich hervor, dass Luft eine sehr geringe volumen-
bezogene Wärmespeicherfähigkeit aufweist. Die Baustoffe, welche üblicherweise verwendet 
werden, weisen demgegenüber eine vielfach größere volumenbezogene Wärmespeicherfä-
higkeit auf (durch die großen Rohdichteunterschiede ρLuft = 1,2 kg/m³ und ρBaustoffe zwischen 
30 … 2500 [
  
  
]. Aus Abbildung 3.2 wird deutlich, dass die Baustoffwahl den Energieaufwand 
bei einer Raumanheizung maßgeblich beeinflussen kann.  
  
[26] 
3.2. Bauteileigenschaften unter instationären Randbedingungen 
3.2.1. Thermische Eindringtiefe 
Der eingeschwungene Zustand ist durch einen regelmäßig wiederkehrenden Temperaturver-
lauf gekennzeichnet, vergleiche Kapitel 2.5 dieser Arbeit. Beim eingeschwungenen Zustand 
werden die Bauteilrandbereiche thermisch stärker beeinflusst, während die inneren Bauteil-
schichten können nahezu konstante mittlere Temperatur aufweisen. 
Die thermische Eindringtiefe gibt an, wie groß der Bauteilrandbereich ist, in welchem sich 
das Temperaturprofil ständig verändert. Die Eindringtiefe hängt von der angrenzenden 
Raumlufttemperaturänderung und den Baustoffeigenschaften der Wandkonstruktion ab. Für 
die Praxis bedeutet dies, dass bei einer Anheizung vorwiegend in diesem Bauteilbereich 
Energie gespeichert wird und in der Auskühlphase wieder Energie abgegeben wird. 
Durch eine Dämmschicht in oder an der Wandkonstruktion kann das Eindringen der Tempe-
raturwelle gebremst werden, so dass eine Dämmstoffschicht die Eindringtiefe deutlich redu-
ziert. 
 
Es zeigt sich, wie in Kapitel 8.4 dargestellt, dass die Temperaturwelle bei einer üblichen 
nächtlichen Temperaturabsenkung durch die gesamte Wandkonstruktion geht. Nur bei klei-
neren Heizungsunterbrechungen kann die Eindringtiefe allein bezogen auf den Randbereich 
der Wandkonstruktion betrachtet werden. 
 
Somit muss in der Regel die Eindringtiefe bis zur nächstfolgenden Dämmschichtebene be-
trachtet werden. Bei einer Innenwand kann die Eindringtiefe bis zur Hälfte der Wand ange-









3.2.2. Wirksame Wärmespeicherfähigkeit 
Die wirksame Speicherfähigkeit beschreibt die Speicherfähigkeit eines Bauteils im oberflä-
chennahen Bereich eines raumumschließenden Bauteils.  
 
      ∑           
 
   
 
 










]  Dichte des Materials i 
ci [
  
    
]  spezifische Wärmespeicherfähigkeit des Materials i 
di [m]  Dicke des Materials i 
Ai [m²]  Fläche des Bauteils i 
 
 
Die hier definierte wirksame Speicherfähigkeit ist bei den in dieser Arbeit vorgenommenen 
Untersuchungen nur bedingt verwendbar, weil die untersuchten Dämmstoffschichten an den 
raumseitigen Wandflächen vorwiegend sehr dünn sind und demnach eine Wechselwirkung 
mit dem darunterliegenden Wärmespeicher erfolgt. Hier muss durch genauere Untersuchun-




4. Thermische Behaglichkeit in Innenräumen 
 
4.1. Kriterien 
Das thermische Raumklima beeinflusst die Wohn- und Arbeitsqualität maßgeblich. Folgende 
messbare Größen sind für die thermische Behaglichkeit eines Raumes bedeutend: 
 Raumlufttemperatur 
 Temperatur der Bauteiloberflächen 
 Luftgeschwindigkeit (Zuglufteinwirkungen) 
 Luftfeuchtigkeit 
 
Diese Faktoren sind bei der Gebäudeplanung oder -renovierung entsprechend der Raum-
nutzung zu berücksichtigen. In der vorliegenden Arbeit werden die Raumlufttemperaturen 
und insbesondere die Wandteiloberflächentemperaturen betrachtet. 
  
4.2. Thermische Behaglichkeit in Innenräumen 
Für gute Aufenthaltsbedingungen in Innenräumen ist die thermische Behaglichkeit ein ent-
scheidender Faktor. Sie beschreibt ein wichtiges Qualitätskriterium für Wohn- und Arbeits-
räume, weil die Behaglichkeit für die Leistungsfähigkeit und Gesundheit von großer Bedeu-
tung ist. Bei einem hohen Behaglichkeitsgrad ist die Leistungsfähigkeit und -bereitschaft ent-
sprechend hoch [27] [28] [29] [30]. Nach Peters, Zerwas, Kempen und Krause [31] kann die 
Verbesserung der Behaglichkeit in Arbeitsräumen zu einer signifikanten Arbeitsleistungsstei-
gerung führen, so dass sich die Investitionskosten für Verbesserungen leicht amortisieren. 
 
„Das Wohlbefinden eines Menschen wird hauptsächlich im Unterbewusstsein 
verarbeitet und oftmals unterschätzt. Ins Bewusstsein rückt es meist erst, wenn 
die Unbehaglichkeit stark ausgeprägt ist. Die daraus resultierenden Folgen sind 
unterschiedlich und wirken sich negativ auf die Leistung aus, z.B. sinkt die Leis-
tungsfähigkeit bei hohen Temperaturen im Sommer, ein Mitarbeiter wird krank 
oder wechselt die Stelle. Die Folgen für das Unternehmen sind erhöhte Kosten 
durch Umsatzreduzierung, Arbeitsausfall oder die Einarbeitung neuer Mitarbei-
ter.“ [31] 
 
Die Leistungsanforderungen haben sich insbesondere durch moderne und hocheffiziente 
Kommunikationsmittel, welche eine schnellere Kommunikation und eine größere Zahl an 
Kommunikationsprozessen ermöglichen, erhöht.  
[29] 
Die Folge ist leider auch eine wachsende Anzahl an stressbedingten Krankheitsausfällen, die 
auch durch das „Sickbuilding-Syndrom“ bekannt geworden sind. Die Behaglichkeit in Arbeits- 
und Wohnräumen muss schon allein aus diesem Grund genauer betrachtet werden. Ziel soll-
te es sein, Stressfaktoren, welche das Nervensystem zusätzlich belasten, zu mindern. 
 
Zudem ist bei der wirtschaftlichen Entwicklung in unserem Kulturkreis ein stetig steigender 
Komfortanspruch festzustellen. Im Wohnungs- und Bürobau werden immer hochwertigere 
Materialien und Konstruktion verwendet, welche die Baukosten und damit die Erwartungshal-
tung steigern. Neben dem optischen Erscheinungsbild wachsen die Anforderungen an die 
raumklimatische Qualität, welche durch die Empfindungstemperatur, die Raumluftfeuchte 
und Luftqualität gekennzeichnet ist. Der raumklimatische Toleranzbereich ist gegenüber vor-
hergehenden Generationen deutlich kleiner geworden. Kleinste Störwirkungen werden oft 
schon beanstandet. Dies beruht zum Beispiel auf „Ballungsstress“, „Erwartungshaltungen“ 
und veränderten Bauweisen, welche unter anderem durch offene Grundrisse, geringe 
Grundgeräusche durch dichtere Fensterkonstruktionen und Ähnliches verursacht werden. 
 
Die vorliegende Arbeit beschränkt sich auf eine Untersuchung und Bewertung der Raumluft- 
und Oberflächentemperaturen, wobei die thermische Behaglichkeit insgesamt von folgenden 
messbaren physikalischen Größen abhängt: 
 Raumlufttemperatur 
 mittlere Strahlungstemperatur 
 Luftbewegung 
 relative Luftfeuchte  
 
Die Messung der physikalischen Größen ist in DIN EN ISO 7726 [32] beschrieben.  
Neben diesen Werten sind weitere Faktoren von Bedeutung. Eine Bewertung der Behaglich-
keit ist auch von der jeweiligen Person sowie ihrer körperlichen Tätigkeit und Kleidung ab-
hängig. Hieraus ergibt sich eine recht gut kalkulierbare Abhängigkeit zwischen der Innen-







Eine genauere Betrachtung kann mit der Komfort-Gleichung nach DIN EN ISO 7730 [33] 
erfolgen. Der thermische Behaglichkeitskorridor für Innenräume ist sehr eng und wird maß-
geblich aus den Temperaturen der Raumluft und der Oberflächen bestimmt.  
Die maßgebliche Wirktemperatur, auch operative Temperatur oder früher Empfindungstem-
peratur genannt, ist ein Mittelwert aus der Lufttemperatur und den gemittelten Oberflächen-
temperaturen im Raum, weil eine Person im Normalfall die Wärme etwa in gleicher Größen-
ordnung durch Strahlung und Konvektion abgibt. Die operative Temperatur kann aus der 




   




Formel 4.1: Mittelungsgleichung zur Bestimmung der operativen Temperatur 
 
mit 
θO [°C]  operative Temperatur 
θa [°C]  Raumlufttemperatur 






   




Formel 4.2: Mittlere Strahlungstemperatur der raumumschließenden Oberflächen 
 
mit 
θr [°C]  mittlere Oberflächentemperatur im Raum 
Ai [m²]  Teilfläche der raumumschließenden Oberflächen 
 
 
Die mittlere Oberflächentemperatur setzt sich aus den raumumschließenden Bauteilen 
Wand, Boden und Decke zusammen. Diese vereinfachte Betrachtung ist bei einer lokalen 
Besonderheit im Raum nicht ausreichend, da beispielsweise durch große Abweichungen bei 
den Strahlungstemperaturen ein asymmetrisches Temperaturfeld auf Personen einwirken 
kann, welches zu einer größeren Belastung führt, vergleiche DIN EN ISO 7730 [33]. 
[31] 
Die Personen-Bekleidung wird mit dem Bekleidungswert (clo) berücksichtigt. Die clo-Werte 
wurden an stehenden Menschen gemessen.  
 
 
Tabelle 4.1: Bekleidungsfaktor nach EN ISO 7730:2005 [34] 
 
 
Die Aktivität einer Person und der daraus resultierende Energieumsatz wird in met angege-








Angelehnt 46 0,8 
Sitzend, entspannt 58 1,0 
Stizende Tätigkeit  70 1,2 
Stehende, leichte Tätigkeit 93 1,6 
Stehende, mittelschwere Tätigkeit 116 2,0 
















Tabelle 4.2: Aktivität und Energieumsatz von Personen nach EN ISO 7730:2005 [35] 
  
Bekleidungsart clo [
    
 
] 
Unbekleidet 0 0 
Turnbekleidung / Tropenbekleidung 0,3 bis 0,4 0,05 bis 0,06 
Leichte Sommerbekleidung 0,5 0,078 
Leichte Arbeitsbekleidung 0,6 bis 0,7 0,095 bis 0,11 
Feste Arbeitskleider / leichter Straßenanzug 1,0 0,16 
Traditionelle europäische Stadtbekleidung 1,5 0,233 
Kleidung für nasskaltes Wetter 2,0 0,32 
[32] 
In DIN EN 12831 [36] sind Norm-Innenraumtemperaturen abhängig von der Raumnutzung, 
























A 21 – 23 
B 20 – 24 





A 17,5 – 20,5 
B 16 – 22 
C 15 – 23 
Badezimmer 0,2 1,6 
A 24,5 – 25,5 
B 23,5 – 26,5 
C 23 – 27 
Kirchen 1,5 1,3 
A 16,5 – 19,5 
B 15 – 21 
C 14 – 22 
  
Tabelle 4.3: Norm-Innentemperaturen nach DIN 21831 [36], abhängig von der Nutzung und dem Qualitätsanspruch 
 
 
Die Klassen A, B und C geben den Prozentsatz unzufriedener Personen (Predicted Percen-
tage of Dissatisfied-PPD) an.  
 
Klasse PPD 
A < 6 % 
B < 10 % 
C < 15 % 
 







4.3. Empirische Bewertungsgrundlagen 
Eine allgemeine Bewertung hat sich aus größeren Gruppen von Probanden ermitteln lassen. 
In der ISO 7730 wird eine statistische Bewertung (nach Fanger) zur Beurteilung der Behag-
lichkeit beschrieben. 
 
Der Perdicted Mean Vote (PMV) stellt die Grundlage der Bewertung des thermischen Raum-
klimas gemäß ISO 7730 [33] dar. Der PMV bewertet das thermische Raumklima mit einer 




Tabelle 4.5: Siebenstufige Klimabeurteilungsskala nach ISO 7730 [33] 
 
 
Eine gute thermische Behaglichkeit ist hiernach bei PMV = 0 gegeben und wird mit „neutral“ 
bezeichnet. Bei diesem Wert ist quasi eine günstige Wärmeabgabebilanz zwischen dem 
menschlichen Körper und der Umgebung vorhanden. Eine gewisse Wärmemenge ist vom 
menschlichen Körper abzugeben, weil die Körpertemperatur sehr konstant gehalten werden 
muss.  
 
Es kann jedoch auch bei einem PMV = 0 „neutral“ nicht davon ausgegangen werden, dass 
sämtliche Personen das Raumklima als angenehm bewerten. In der Praxis ist dieses Prob-
lem oftmals in Großraumbüros anzutreffen. Das Raumklima wird in solchen Räumen von 
einer großen Anzahl von Personen, jedoch nicht von allen, als angenehm empfunden. Es ist 
jedoch schwierig, hier ein für alle Personen passendes Raumklima herzustellen, da unter-
schiedliche Tätigkeiten und Bekleidungen sowie auch unterschiedliche „Klimazonen“ (Bei-
spielsweise an Türen oder Fenstern) gegeben sind.  
 
Um eine quantitative Aussage über die Bewertung des Raumklimas einer Gruppe von Per-
sonen zu erhalten, wird die zu erwartende Anzahl unzufriedener Personen PPD beziffert, 
vergleiche DIN EN ISO 7730 [33]. 
 
Siebenstufige Klimabeurteilungsskala 
+ 3 heiß 
+ 2 warm 
+ 1 etwas warm 
0 neutral 
- 1 etwas kühl 
- 2 kühl 
- 3 kalt 
[34] 
Der Zusammenhang zwischen PPD und den PMV wird in [33] mit folgender Näherungsglei-
chung beschrieben: 
 
                        
              
 




Abbildung 4.1: Zusammenhang zwischen erwarteter durchschnittlicher Bewertung des thermischen Komforts  





Die sinnvolle Beheizung eines Gebäudes hängt von dessen Nutzung ab. Hierbei unterschei-
det man grob zwischen Wohn- und Gewerbenutzung. Derartige Nutzungen führen zu typi-
schen Heizungsunterbrechungen. 
„Die Wirkung der Nachtabsenkung hängt von der Dauer der Heizungsunterbre-
chung ab. Im Wohnungsbau kommen hier meist 8 Stunden, im Bürobau bis etwa 
14 Stunden in Frage.“ [23] 
 
Bei der Wohnnutzung ist ein Zusammenhang zwischen den Beheizungszeiten und der 
Haushaltsnutzerzusammensetzung zu erkennen. 
Je mehr Nutzer in einem Haushalt leben, um so kontinuierlicher werden in der Regel die 
Nutzungs- und Beheizungszeiten. In einem Single-Haushalt wird die Nutzung von einer Per-
son bestimmt und ist abhängig von deren beruflichem Einsatz. Es gibt typische Nutzungsfäl-


































































H. 1                     
H. 2                     
B. 1                     
S                     
                     
 aus der Nutzung resultierende typische Beheizungszeiten  
 aus der Nutzung bedingte Zeiten mit eingeschränktem Heizbetrieb 
 
    H. 1   Haushalt mit mehreren Personen und Kindern, Großeltern oder erwerbslosen Personen 
    H. 2   Haushalt mit erwerbstätigen Personen  
    B. 1   Büronutzung mit einer Mittagspause von einer Stunde 
    S  Ausbildungsbetrieb mit einer stärkeren Vormittagsnutzung 
 
Abbildung 5.1: Schematische Darstellung verschiedener Beheizungssituationen 
[36] 
Abbildung 5.1 zeigt die Nutzungszeiträume und die damit typischen Beheizungszeiten. We-
gen der Trägheit des Beheizungssystems sowie der Trägheit durch die Bauteilspeichermas-
sen wird der Heizbetrieb weit vor der eigentlichen Nutzung gestartet, um rechtzeitig behagli-
che Verhältnisse zu erzielen. 
 
Zudem sind bei Nichtanwesenheit an Wochenenden und in Urlaubszeiten Beheizungsunter-
brechungen normal. Diese führen zu großen Temperaturabsenkungen. Die Wiederan-
heizphase nach einer solchen Unterbrechung dauert entsprechend lange. 
 
Neben den ständig beziehungsweise zyklisch genutzten Räumen gibt es Räume, welche 
sehr unregelmäßig genutzt werden, wie beispielsweise Gästezimmer, Ferienwohnungen, 
Hobbyräume und ähnliche. Bei diesen Räumen ist eine kurze Anheizphase auch bei niedri-
gen Ausgangstemperaturen erwünscht, da sonst die Nutzung mit zu langen Unbehaglich-
keitsphasen einhergeht. 
 
Nach der EnEV 2007 §1 sind folgende Gebäude mit einer geringen Nutzungsdauer von den 
sonst geforderten energetischen Maßnahmen befreit [37], [38]: 
 
- Provisorische Gebäude mit einer geplanten Nutzungsdauer von bis zu zwei 
Jahren, 
- Gebäude, die dem Gottesdienst oder anderen religiösen Zwecken gewidmet 
sind,*) 
- Wohngebäude, die für eine Nutzungsdauer von weniger als vier Monaten 
jährlich bestimmt sind 
- sonstige handwerkliche, landwirtschaftliche, gewerbliche und industrielle Be-
triebsgebäude, die nach ihrer Zweckbestimmung auf eine Innentemperatur 
von weniger als 12 Grad Celsius oder jährlich weniger als vier Monate be-
heizt sowie jährlich weniger als zwei Monate gekühlt werden. 
 
*) Die hier gemachte Ausnahmeregelung für Gebäude, welche religiösen Zwecken dienen, kann 
aus dem Kontext heraus nicht verstanden werden. Wahrscheinlich sind die Begründungen in 





5.2. Intermittierender Heizbetrieb 
Eine intermittierende Beheizung wird praktisch immer vorgenommen, wenn Gebäude bezie-
hungsweise Gebäudeabschnitte temporär oder zu unterschiedlichen Zwecken (auch Tag- 
und Nachtsituation in Wohnhäusern) genutzt werden. In Zeiten, wo keine Nutzung oder eine 
eingeschränkte Nutzung mit einem geringeren oder anderem Komfortanspruch (Nachtbe-
trieb) stattfindet, wird der Heizbetrieb eingeschränkt. Dies geschieht auch mit dem Ziel oder 
der Hoffnung, Energie einzusparen – je nach Bauweise kann dies mehr oder weniger gelin-
gen oder auch gegenteilig sein. 
Der Wärmeverlust eines Gebäudes ist bedingt proportional zur mittleren Temperaturdifferenz 
des Innen- und Außenklimas. Durch Temperaturabsenkung kann in den Nichtnutzungszeiten 
zunächst Energie eingespart werden. Die Energieeinsparung ist durch eine kleinere relative 
Temperaturdifferenz (zu einer Beheizungssituation) zwischen der Raumtemperatur und der 
Außenlufttemperatur gegeben. Von großer Bedeutung ist hierbei die immer wieder einzu-
bringende Energie für die Wärmespeicher (Wand, Decke und Boden eines intermittierend 
beheizten Raumes), welche leider nutzlos während der Nachtzeit beziehungsweise Nichtnut-
zung ohne Heizbetrieb abfließt. Die Raumtemperatur sollte nicht beliebig abgesenkt werden, 
damit die Baukonstruktion sowie technische Anlagen nicht in kritische Temperaturbereiche 
gelangen. So steigt mit zunehmender Temperaturabsenkung das Schimmelpilzrisiko an und 
in Baukonstruktionen können kritische Tauwassermengen auftreten. 
 
Für Wohnräume sind folgende Beheizungsphasen typisch: 
 die morgendliche Aufheizzeit 
 Beheizung in der Tag-Nutzungszeit 
 die Abkühlzeit ohne oder mit geringer Nachbeheizung 
 
Nach DIN V 4108-6 können die Energieeinsparungen für einen unterbrochenen Heizbetrieb 
ermittelt werden. Untersuchungen von Hauser [6], welche auf dem Monatsbilanzverfahren 
der DIN 4108-6 und Simulationen beruhen, zeigen, dass bei einer Nachtabsenkung Energie 
eingespart werden kann. In diesen Untersuchungen sind leichte mit schweren Gebäudekon-
struktionen verglichen worden. Hierbei wurde deutlich, dass durch Nachtabsenkungen eine 
größere Energieeinsparung bei leichten Baukonstruktionen gegenüber schweren Baukon-
struktionen zu erwarten ist.  
  
[38] 
5.3. Die Aufheizphase 
Durch eine intermittierende Beheizung kommt es zu entsprechenden Temperaturabsenkun-
gen, so dass bei einer normalen Nutzung ein Aufheizen des Raumes immer wieder erfolgen 
muss. Es muss praktisch die gewünschte operative Temperatur im Raum erzielt werden, so 
dass die Raumlufttemperatur und die Raumoberflächentemperatur angehoben werden müs-
sen. und zudem ein zusätzlicher Wärmeabfluss nach außen durch Transmission und Lüftung 
auftritt, welcher durch die Beheizung kompensiert werden muss. Eine Gegenüberstellung der 
„Wärmeabflüsse“ nach außen und der für die „Wiederauffüllung der Wärmespeicher“ erfor-
derlichen Energiemengen zeigt, dass für die „Wiederauffüllung der Wärmespeicher“ zumin-
dest bei einem guten Dämmniveau ein sehr großer Energieaufwand erforderlich ist, verglei-
che Kapitel 8.5. 
Zudem benötigt dieser Aufheizvorgang Zeit und diese ist von den Gebäudekonstruktionen, 
der Heizleistung und den Wärmeübergabesystemen (Heizkörper, Fußbodenheizung oder 
andere) abhängig.  
 
 
In der neuen DIN EN ISO 12831:2003 [36], welche die DIN 4701:1983 [39] ersetzt, wird die 
zusätzlich benötigte Heizleistung vereinfacht berechnet mit: 
 
               
 
Formel 5.1: Zusätzlich benötigte Aufheizleistung 
 
mit: 
ϕRH,i [W]  zusätzlich benötigte Aufheizleistung 
Ai [m²]  Bodenfläche des betrachteten Raumes 
fRH [-]  Korrekturfaktor abhängig von der erwünschten Aufheizzeit, 
der Temperaturabsenkung und der Bauweise 
 
Der Faktor fRH wird in DIN EN 12831 [36] tabellarisch für Wohn- und Nichtwohngebäude an-
gegeben. Neben dem Temperaturabfall über die Heizungsunterbrechung bestimmt die er-
wünschte Wiederaufheizzeit in Stunden den Faktor fRH. 
 
Die Einteilung der Gebäudemasse wird nach DIN EN 12831 [36] pauschal wie folgt vorge-
nommen: 
 schwere Gebäude 
 leichte Gebäude 
 
[39] 
Die Norm-Heizlast für einen Raum ist wie folgt zu bestimmen: 
 
                        
 
Formel 5.2: Norm-Heizlast für einen Raum 
 
mit: 
ϕT,i [W] stationärer Transmissionswärmeverlust des betrachteten Raumes 
ϕV,i [W] Lüftungswärmeverlust für den betrachteten Raum 
ϕRH,i [W] zusätzlich Aufheizleistung für den betrachteten Raum 
 
Bei einer intermittierenden oder seltenen Beheizung ist oftmals eine schnelle Wiederaufhei-





 Speichermasse der Bauteile 
 Wärmeverluste während der Anheizzeit 
 Luftwechsel 
 
Für die Wiederaufheizung eines Raumes sind insbesondere die oberflächennahen Bauteil-
schichten von großer Bedeutung. Diese beeinflussen in starkem Maße die benötigte Wieder-
aufheizzeit und -energiemenge. 
Die thermischen Materialeigenschaften, welche für die Wärmeaufnahme entscheidend sind, 
können bei homogenen Verhältnissen durch den Wärmeeindringkoeffizient b dargestellt 
werden. 
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]  Rohdichte der oberflächennahen Schicht 
  
[40] 
Je kleiner der Wärmeeindringkoeffizient b eines Stoffes ist, umso schneller erfolgt die  
Erwärmung seiner Oberfläche.  
 
Für einen homogenen Baustoff kann der Anstieg der Lufttemperatur θLi und der Oberflächen-
temperatur θOi nach Krischer und Kast [40] mit folgender Gleichung in Abhängigkeit von der 
Zeit t angegeben werden. 
 









 √ ) 
 
Formel 5.4: Berechnung der zeitabhängigen Lufttemperatur nach Krischer und Kast 
 
und 
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]  Rohdichte der oberflächennahen Schicht 
t [h]  Zeit 
 
 
Mit den angegebenen Formeln kann die Temperatur nach einer definierten Anheizdauer für 
die Luft- und Oberflächentemperatur vereinfacht ermittelt werden. 
 
Für eine genauere Betrachtung von Wandkonstruktionen mit mehreren Schichten ist die Be-
rechnung über numerische Verfahren oder grafische Verfahren möglich, vergleiche Kapitel 
2.4. Der Aufwand für diese Berechnungen ist sehr hoch und wird derzeit durch die Energie-
einsparverordnung nicht gefordert. Aus diesem Grund werden genauere Berechnungen des 






6. Messtechnische Untersuchung der thermischen Entwicklung in Räumen während 
einer Heizperiode 
 
6.1. Vorgehensweise und Randbedingungen 
Innerhalb einer Heizperiode wurden vom 16.11.2009 bis zum 31.03.2010 die Raumlufttem-
peraturen in 13 Wohn- beziehungsweise Büroräumen mit Datenloggern aufgezeichnet. In 
Tabelle 6.1 sind neben dem Baujahr, welches eine gewisse Aussage über das energetischen 
Wärmedämmniveau macht, die Benutzeranzahl und die Art der Bauweise (leicht oder 
schwer) angegeben. 
 Im Raum R12 mussten die Messungen aus Datenschutzgründen leider nach einigen Wo-
chen abgebrochen werden.  
 
Die Datenlogger wurden so positioniert, dass kein direkter Strahlungsaustausch mit Heizkör-
pern und Fenstern gegeben war und sich die Datenlogger auch nicht in unmittelbarer Nähe 
von Fenstern oder Türen befanden. Pro Objekt kam ein Datenlogger zum Einsatz. 
 
Für das Auskühlverhalten sind die Verglasung einschließlich der temporären Wärmeschutz-
vorrichtung beim Fenster (Rollladen oder Vergleichbares) wichtig. Neben diesen Faktoren ist 
die Luftdichtigkeit für die Auskühlung von großer Bedeutung. Durch einen erhöhten Luft-
wechsel findet eine deutlich schnellere Auskühlung des Raumes statt – auch bei einem ho-
hen Wärmedämmniveau. Diese Situation ist häufig im unsanierten älteren Gebäudebestand 
anzutreffen. 
 
Die Aufzeichnungen der Raumlufttemperaturen zeigen das Nutzerverhalten, die Dauer der 
Anheizphasen und den Temperaturabfall bei den Heizungsunterbrechungen. Parallel zur 
Raumlufttemperatur ist die Außenlufttemperatur an zwei Standorten in Aachen aufgezeichnet 
worden. Die beiden Außenlufttemperaturen sind gemittelt in den jeweiligen Raumlufttempe-
raturdiagrammen dargestellt, vergleiche Abbildungen 6.1 bis 6.13.  
 
Beachtlich sind die großen Raumlufttemperaturschwankungen, welche in den meisten der 
untersuchten Räume während der beobachteten Heizperiode festzustellen sind, vergleiche 
Tabelle 6.1. Bei allen aufgezeichneten Raumlufttemperaturen sind die Nachtabsenkungen 
deutlich erkennbar. Bei den Büroräumen ist neben der Nachtabsenkung auch die Wochen-
endabsenkung zu erkennen. 
Neben den zyklischen Absenkungen sind auch Absenkungen durch längere Abwesenheiten 



























































Wohnraum x x x x x x x x x x x   
Büroraum            x x 
Benutzeranzahl 4 3 2 1 1 2 2 3 2 2 4 1 2 - 3 
Raumvolumen in m³ 84,7 83,5 84,7 82,3 81,3 58,3 78,6 52,3 58,5 84,7 104 45,6 52,2 
Geschoss EG EG EG EG DG DG EG EG EG EG 1.OG 3.OG EG 
Baujahr 1978 1960 1978 1960 1995 1960 1998 1930 1900 1978 1930 1990 1930 
              
Wärmeübergabe              
Konvektorheizkörper x x x  x x x x  x x x  
Fußbodenheizung             x 
Nachtspeicherheizung         x     
Einzelofen    x          
              
Fensterverglasung*
)
 WSV IV WSV EV WSV IV IV IV IV IV WSV IV WSV 
Himmelsrichtung W S W S SW S NW O SO W SO SW W 
Rollladen   x x   x  x x    
              
Bauweise massiv x x x x   x x x x x  x 
Bauweise leicht     x x      x  
 
Raumlufttemperatur in °C 
           
abs. Minimum 18,6 14,9 14,1 13,5 16,1 17 16,5 18,7 15,9 15,8 18,7 16,3 11,1 
im Mittel 20,1 18,9 18,8 19,0 19,3 19,5 19,9 22,2 21,1 19,4 20,4 20,8 16,7 




Fensterverglasung: WSV  Wärmeschutzverglasung 
   IV  Isolierverglasung 
   EV  Einfachverglasung 
 
Tabelle 6.1: Angaben zu den 13 untersuchten Räumen 
 
[43] 
6.2. Raumbeheizung in Wohngebäuden 
Es sind insgesamt 11 Wohnräume untersucht worden. Die Abbildungen 6.1 bis 6.11 zeigen 
die Raumtemperaturentwicklung über den Beheizungszeitraum. Der Bereich „A“ kennzeich-
net einen typischen vergrößerten Ausschnitt aus dem Temperaturverlauf. 
Die Wohnräume R4 und R9 weisen große Temperaturschwankungen auf. Diese Räume sind 
dezentral beheizt. Eine gute Temperaturregelung ist beim Einzelofen sowie beim Nachtspei-









































im Mittel absolutes  Minimum absolutes Maximum 
Raumlufttemperatur 20,1°C 18,6°C 21,9°C 
 
 
                                                                 Außenlufttemperatur 
                                                                 Raumlufttemperatur 
 















im Mittel absolutes  Minimum absolutes Maximum 
Raumlufttemperatur 18,9°C 14,9°C 25,8°C 
 
 
                                                                  Außenlufttemperatur 
                                                                  Raumlufttemperatur 
 
















im Mittel absolutes Minimum absolutes Maximum 
Raumlufttemperatur 18,8°C 14,1°C 21,8°C 
 
 
                                                                  Außenlufttemperatur 
                                                                  Raumlufttemperatur 
 
















im Mittel absolutes Minimum absolutes Maximum 
Raumlufttemperatur 19,0°C 13,5°C 25,6°C 
 
 
                                                                  Außenlufttemperatur 
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im Mittel absolutes Minimum absolutes Maximum 
Raumlufttemperatur 19,3°C 16,1°C 24,3°C 
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im Mittel absolutes Minimum absolutes Maximum 
Raumlufttemperatur 19,5°C 17,0°C 23,4°C 
 
 
                                                                  Außenlufttemperatur 
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im Mittel absolutes Minimum absolutes Maximum 
Raumlufttemperatur 19,9°C 16,5°C 23,8°C 
 
 
                                                                  Außenlufttemperatur 
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im Mittel absolutes Minimum absolutes Maximum 
Raumlufttemperatur 22,2°C 18,7°C 25,5°C 
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im Mittel absolutes Minimum absolutes Maximum 
Raumlufttemperatur 21,1°C 15,9°C 26,7°C 
 
 
                                                                  Außenlufttemperatur 
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im Mittel absolutes Minimum absolutes Maximum 
Raumlufttemperatur 19,4°C 15,8°C 21,9°C 
 
 
                                                                  Außenlufttemperatur 
                                                                  Raumlufttemperatur 
 















im Mittel absolutes Minimum absolutes Maximum 
Raumlufttemperatur 20,4°C 18,7°C 23,5°C 
 
 
                                                                  Außenlufttemperatur 
                                                                  Raumlufttemperatur 
 




6.3. Raumbeheizung in Bürogebäuden 
Die beiden untersuchten Büroräume R12 und R13 zeigen einen Wochenzyklus in der Behei-
zung. Hier sind die Arbeitszeit und die Nichtnutzungzeiten der Räume zur Nachtzeit sowie 
am Wochenende erkennbar, vergleiche Abbildung 6.12 – 6.14. 
 
Betrachtet man die vergrößerten Zeitabschnitte in den Abbildungen 6.12 und 6.13, so wird 
deutlich, dass die Anheizung zu Wochenbeginn wegen des größeren Temperaturabfalls am 
Wochenende besonders lange dauert. Es zeigt sich, dass die Temperaturen, welche an den 
















































im Mittel absolutes Minimum absolutes Maximum 
Raumlufttemperatur 20,8°C 16,3°C 23,9°C 
 
 
                                                                  Außenlufttemperatur 
                                                                  Raumlufttemperatur 
 











im Mittel absolutes Minimum absolutes Maximum 




                                                                  Außenlufttemperatur 
                                                                  Raumlufttemperatur 
  
Abbildung 6.13: Außen- und Raumlufttemperatur für den Raum R13 
[58] 
6.4. Zusammenfassung der vorgefundenen Verhältnisse 
Bei den Untersuchungen zeigen sich keine direkt erkennbaren Zusammenhänge zwischen 
den Raumlufttemperaturen und Außenlufttemperaturen. Die aufgezeichneten Raumlufttem-
peraturen belegen, dass in den untersuchten Fällen kein stationärer Heizbetrieb, mit Aus-
nahme der Situation im Raum R1, stattgefunden hat.  
 
Betrachtet man die in Tabelle 6.2 zusammengefassten Raumlufttemperaturen, so wird er-
sichtlich, dass eine Behaglichkeit im Sinne der Anforderungen nach ISO 7730 [33] bezie-
hungsweise den Norm-Innenraumtemperaturen nach DIN EN 12831 [36] zum Großteil der 
Nutzungszeit nicht erreicht wurde.  
 
Weiterhin zeigen die Aufzeichnungen, dass oftmals eine Nichtbeheizung der Räume gege-
ben ist. In einigen der untersuchten Objekte sind die Nichtnutzungszeiten auch gleich bezie-
hungsweise größer als die eigentlichen Beheizungszeiten. 
Stellt man den Zeitanteil der Raumlufttemperaturen anteilsmäßig dar, sind in den untersuch-
ten Räumen, welche auch bewusst verschiedene Nutzungsverhältnisse erfassen sollten, 
sehr unterschiedliche thermische Gegebenheiten zu erkennen, vergleiche Tabelle 6.2. 
 
Raum Zeitanteil der Raumlufttemperaturen Raumlufttemperatur in °C 
< 19°C > 19°C > 20°C Im Mittel Minimum Maximum 
R1 0,6 % 99,4 % 50,9 % 20,1 18,6 21,9 
R2 54,2 % 45,8 % 15,2 % 18,9 14,9 25,8 
R3 42,2 % 57,8 % 27,2 % 18,8 14,1 21,8 
R4 52,0 % 48,0 % 31,4 % 19,0 13,5 25,6 
R5 42,7 % 57,2 % 25,7 % 19,3 16,1 24,3 
R6 35,7 % 64,3 % 30,4 % 19,5 17,0 23,4 
R7 28,7 % 71,3 % 43,9 % 19,9 16,5 23,8 
R8 0,1 % 99,9 % 93,6 % 22,2 18,7 25,5 
R9 13,9 % 86,1 % 69,2 % 21,1 15,9 26,7 
R10 33,4 % 66,6 % 24,1 % 19,4 15,8 21,9 
R11 1,2 % 98,8 % 70,7 % 20,4 18,7 23,5 
R12* 15,1 % 84,9 % 69,3 % 20,8 16,3 23,9 
R13* 94,3 % 5,7 % 0,0 % 16,7 11,1 20,3 
*) Büroräume, keine Wohnnutzung 
 
Tabelle 6.2: Statistische Betrachtung der gemessenen Raumlufttemperaturen während der Heizperiode 
[59] 




7.1. Anheizphase einer massiven Wandkonstruktion unter Laborbedingungen  
Im Labor wurde das thermische Verhalten einer massiven Wandkonstruktion untersucht. 
Hierbei sind kontrollierte und wiederholbare thermische Bedingungen für die Wandkonstruk-
tion hergestellt worden, so dass verschiedene Wandbekleidungen im Vergleich getestet wer-
den konnten.  
Der Versuchsaufbau soll dazu dienen, eine günstige Bemessung des Wandbelags zu ermit-
teln und eine versuchstechnische Überprüfung von gerechneten Werten vornehmen zu kön-
nen. 
Im Wohn- oder Büroraum sind natürlich weitere Einflüsse vorhanden, welche zum Beispiel 
durch die Raumlüftung und solare Gewinne durch die Verglasung verursacht werden.  
Die Messergebnisse aus bewohnten Objekten sind in den Kapiteln 7.2 dargestellt. 
 
Der Versuchsaufbau im Labor besteht aus zwei Klimakammern. Zwischen diesen beiden 
Klimakammern ist eine massive Versuchswand aus 17,5 cm Kalksandsteinmauerwerk mit 
der Rohdichte von 1600 kg/m³ eingebaut, vergleiche Abbildung 7.1. Diese massive Wand ist 
thermisch zur Bodenplatte getrennt und die Wandenden sind oben und an den Seiten mit 
Dämmstoff belegt, so dass die Temperatureinflüsse aus der Umgebung für die Wandkon-
struktion minimiert sind. 
 
Die Wandoberflächentemperaturen sowie die Temperaturen in der Wand wurden im Mittel-
feld der Wandansichtsfläche gemessen, um Einflüsse durch den Wand-Randbereich zu ver-
meiden. 
Die Lufttemperatur ist mit einem Mantelthermoelement aus blankem Edelstahl gemessen 
worden, welches durch eine zusätzliche Schutzhülle aus 0,1 mm dicker Aluminiumfolie vor 
thermischer Strahlung geschützt wurde, vergleiche EN ISO 7726:2001 [41]. 
Die Oberflächentemperatur wurde mit einem Kontakt-Thermoelement ermittelt, das fest mit 
der Wandoberfläche verbunden (verklebt) war. Hierdurch wurde sichergestellt, dass sich 
keine Luftschicht zwischen dem Kontaktthermoelement und der Wandoberfläche befand  
oder bilden konnte. Gemessen und aufgezeichnet wurden die Raumluft- und Wandoberflä-
chentemperaturen mit Thermoelementen des Typs T (Kupfer/Konstantan) und einem Daten-
logger. Verwendet wurde hier ein 8-Kanal-Datenlogger der Firma RedLab, welcher über eine 
USB-Schnittstelle die Daten an den Rechner übermittelte. 
[60] 
Die Temperaturkurven für die jeweilige Messstelle sind durch die Herstellersoftware der Da-
tenlogger abgeglichen worden und die Thermoelemente waren für einen Bereich von 5°C bis 






                
 







    Thermoelemente 
  
Abbildung 7.2: Schnittdarstellung der massiven Veruchswand inklusive der Positionierung der Thermoelemente 
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Vliesschicht /  
Polystyrolschicht 
[62] 
Die Beheizungszyklen sind mit verschiedenen Wandbeschichtungen – ohne und bis zu 4 mm 
Filz und 30 mm Polystyrol auf einer Prüfwandseite – bei unterschiedlichen thermischen Be-
dingungen gemessen worden, vergleiche Tabelle 7.2. 
Die Wandbeschichtungen wurden direkt auf den oben beschriebenen Wandaufbau vollflä-
chig verklebt, so dass keine Luftspalten zwischen der Beschichtung und dem Wandaufbau 
auftreten konnten. 
 













0 - - - - 
1 1,2 Vliesschicht 250 0,04 
2 2,4 Vliesschicht 250 0,04 
3 3,6 Vliesschicht 250 0,04 
4 30,0 Polystyrol 30 0,03 
 




7.1.1. Anheizphase im Labor-Prüfstand für eine einmalige Anheizung 
Im Labor-Prüfstand (Hot-Box) ist eine Temperaturanhebung auf die operative Temperatur 
von 12°C auf 21°C durchgeführt worden, vergleiche Abbildung 7.3. Die Ergebnisse zeigen 
die Entwicklung der Oberflächentemperaturen in einer Anheizphase mit unterschiedlichen 
Wandbeschichtungen. In der Tabelle 7.3 sind die Zeiten bis zum Erreichen der operativen 




Abbildung 7.3: Zeitliche Oberflächentemperaturentwicklungen auf der Prüfwand (in Kammer A)  bei  
           verschiedenen Beschichtungen und bei einem einmaligen Anheizvorgang 
 
  
Versuch Zeitspanne bis zum Erreichen operative Temperatur von 
19,0°C 19,5°C 20,0°C 
0 / ohne Belag 17,9 h 23,8 h 35,9 h 
1 / 1,2 mm Vliesschicht 11,4 h 15,5 h 21,7 h 
2 / 2,4 mm Vliesschicht   9,1 h 11,3 h 14,0 h 
3 / 3,6 mm Vliesschicht   6,7 h   8,3 h 10,3 h 
4 / 30 mm Polystyrol   1,9 h   2,2 h   2,6 h 
 
Tabelle 7.3: Dauer bis zum Erreichen der jeweiligen operativen Temperatur von 19,0°C, 19,5°C und 20°C 
[64] 
7.1.2. Anheizphase im Labor-Prüfstand bei einer intermittierenden Beheizung 
Im Labor-Prüfstand (Hot-Box) ist eine intermittierende Beheizung über Raumluft-Temperatur-
veränderungen zwischen 21°C auf 17°C in mehreren Zyklen durchgeführt worden, bis ein 
eingeschwungener Zustand vorlag. In Abbildung 7.4 ist der eingeschwungene Zustand dar-
gestellt. Aus Tabelle 7.4 sind die Zeiten bis zum Erreichen der operativen Temperatur von 




Abbildung 7.4: Zeitliche Oberflächentemperaturentwicklungen auf der Prüfwand (in Kammer „A“)  bei  
           verschiedenen Beschichtungen und einer intermittierenden Beheizung 
 
 
Wandbeschichtungen Zeitspanne bis zum Erreichen operative Temperatur von 
19,0°C 19,5°C 20,0°C 
0 / ohne Belag 3,6 h 9,3 h wird nicht erreicht 
1 / 1,2 mm Vliesschicht 1,8 h 5,3 h 15,6 h 
2 / 2,4 mm Vliesschicht 2,0 h 5,3 h 15,2 h 
3 / 3,6 mm Vliesschicht 1,6 h 4,4 h 15,1 h 
4 / 30 mm Polystyrol 1,4 h 1,9 h   9,6 h 
 
Tabelle 7.4: Dauer bis zum Erreichen der jeweiligen operativen Temperatur von 19,0 °C, 19,5 °C und 20 °C 
[65] 
7.2. Anheizphase in einem Wohngebäude 
In einem Wohngebäude sind zwei Räume mit gleichen geometrischen und konstruktiven 
Bedingungen einschließlich der Beheizung, Fenstergröße und Fensterausrichtung untersucht 
worden. Die betrachteten Räume sind vorwiegend – bis auf die Deckenkonstruktion – in 
Massivbauweise erstellt. Einer dieser Räume wurde mit einer 4 mm dicken Vliesschicht an 







Vlies + Raufaser 
  






Raum 1    Raum 2 
[66] 
Bauteil Material 
Außenwand 12,5 cm Kalksandstein-Mauerwerk 
~ 9 cm Schalenabstand gefüllt mit Perlite  
10,5 cm Verblendmauerwerk 
Innenwände 12,5 cm Kalksandstein-Mauerwerk 
beidseitig verspachtelt 
Fußbodenkonstruktion Laminat 
3 mm Trittschalldämmung 
~ 3 cm Verbundestrich 
15 cm Hohlkammerdielendecke 
Kriechkeller 
Deckenkonstruktion 12,5 mm Gipskarton 
Mineralfaserdämmung zwischen 16 cm hohen Holzbalken  
16 mm Spannplatte 
unbeheizter Dachboden 
  
Tabelle 7.5: Konstruktionsdaten der beiden Versuchsräume 
  
Nach einer Nachtabsenkung der beiden Räume auf eine Ausgangsraumlufttemperatur von 
17°C zeigt sich, dass der Raum mit der Vliesschicht an den Wänden gegenüber dem Raum 
ohne Vliesschicht an den Wänden eine deutlich kürzere Raumlufttemperaturanheizphase 




Abbildung 7.6: Zeitliche Raumlufttemperaturentwicklung während einer Anheizphase in zwei gleichen Räumen ohne  
           und mit einer Wandbeschichtung aus 4,0  mm Vliesschicht 
 
 
In Tabelle 7.6 sind die Zeiten bis zur Erzielung der Raumlufttemperatur von 19,0°C, 19,5°C 
und 20°C dargestellt. 
Wie bei den Laborversuchen zeigt sich auch in einem realen Raum mit einer entsprechen-
den Vliesschicht an den Wänden eine erheblich kürzere Anheizzeit gegenüber der Situation 
in einem Raum ohne Vliesschicht. Für die hier untersuchten Raumsituationen ergibt sich mit 
einer Vliesbeschichtung mehr als eine Halbierung der Anheizphase. 
 
Wandoberfläche Zeitspanne bis zum Erreichen der jeweiligen Raumlufttemperatur 
19,0°C 19,5°C 20,0°C 
0 / ohne  Wandbeschichtung 36 min 61 min > 60 min 
1 / mit 4,0 mm Vliesschicht 15 min 22 min    26 min 
 




Das Temperaturfeld in der Innenwandkonstruktion des hier untersuchten Objekts wurde mit 
Hilfe der Software „HeatTransmission“ berechnet und ist in Abbildung 7.7 dargestellt. Der 
berechnete Temperaturverlauf über die Anheizphase zeigt einen deutlichen Unterschied zwi-
schen der Wandoberfläche mit der dünnen Dämmschicht von 4,0 mm, (hier links) und der 
Wandoberfläche ohne Dämmschicht (hier rechts).  
  




        






Abbildung 7.7: Gerechneter Temperaturverlauf über den Innenwandquerschnitt und in der zeitlichen Entwicklung 






















7.3. Einfluss von solarer Strahlung auf eine Innenwand 
Es wurde ein 11,5 cm dickes Kalksandstein-Mauerwerk in einem unbeheizten Raum mit ei-
nem Abstand von vier Metern hinter einem Fensterband errichtet. Der Versuch zeigt, wie 
sich die Speicherfähigkeit aufgrund einer dünnen wärmedämmenden Vliesschicht gegenüber 




                                   
 
Abbildung 7.8: Schematische Darstellung der Wandkonstruktion im Grundriss 
 
 
Damit der Temperaturverlauf nicht durch andere Einflüsse gestört wurde, ist eine Wärme-
dämmschicht mit 80 mm Dicke auf der Rückseite der Veruchswand aufgebracht worden, 

















     
   Wandkonstruktion ohne Vliesschicht (Wandaufbau „0“): 
    
                        3                  2                            1                             2            
 
   Wandkonstruktion mit Vliesschicht (Wandaufbau „1“): 
    
                          3                 2                            1                            2 4            
 
 Bauteilschichten: 
1) 115 mm Kalksandstein-Mauerwerk 
 2)     5 mm Putzschicht 
 3)   80 mm Wärmedämmung, Mineralwolle 
 4)     4 mm Vliesschicht 
     
Abbildung 7.9: Wandkonstruktionen ohne und mit Vliesschicht 
  
Thermoelement 
eingebaut in der  
Spachtelputzschicht 
Thermoelement 
eingebaut in der  
Spachtelputzschicht 
[71] 
Die Messungen an der beschriebenen Versuchswand wurden in der Herbstzeit in einem 




Abbildung 7.10: Einfluss durch solare Strahlung auf eine Massivwand ohne und mit einer dünnen Vliesschicht 
 
 
Abbildung 7.10 zeigt den thermischen Einfluss, welcher durch eine dünne Vliesschicht (4 
mm) bei einer solaren Einstrahlung gegenüber einer normalen Wandsituation entsteht. 
Bei der Ausführung mit einer Vliesschicht ist gegenüber der normalen Wandsituation eine 
Temperaturbedämpfung zu erkennen. Hierdurch sind zwar die Temperaturspitzenwerte 
durch solare Einstrahlung mit einer Vliesbeschichtung geringer, jedoch die mittlere Tempera-








7.4. Lüftungseinfluss auf die operative Temperatur  
Messtechnisch wurde die Raumauskühlung während einer Fensterlüftung untersucht. Der 
Versuch ist in zwei gleichen Versuchsräumen durchgeführt wurden. Die beiden Räume  
besitzen folgende identische geometrische und konstruktive Randbedingungen: 
 
Grundfläche:  22 m² 
Raumhöhe:  2,8 m 
Fensteröffnung:  keine vorhanden  
Türöffnung:  1,0 m x 2,0 m   
 
Wände:   17,5 cm Kalksandsteinmauerwerk mit Gipsputzschicht 
Decke:   20 cm Normalbetondecke 
Boden:   14 cm Normalbetondecke ohne Estrich 
 
Beheizung:  Ölradiator mit 2000 W 
Dämmung der Wände: ohne Wärmedämmschichten 
Decke und Boden: 10 cm Mineralfaserdämmung 
 
Die Wände im Versuchsraum 1 wurden mit einer 4 mm starken Vliesschicht beklebt. Beide 
Räume sind mit einer Raumlufttemperatur von 21°C über einen Zeitraum von sieben Tagen 
beheizt worden. Anschließend wurde die Beheizung der beiden Räume jeweils für einen 
Zeitraum von vier Stunden unterbrochen. Nach der Unterbrechung erfolgte eine 15-minütige 
Lüftung über die geöffnete Türe in einen kühlen Hallenraum. Die einströmende Luft hatte 
während der Lüftung eine Temperatur von 2°C. Nach der Lüftungsphase wurden die Türen 
wieder verschlossen und die Beheizung fortgesetzt.  
 
In Abbildung 7.11 sind die operativen Temperaturen während der einzelnen Temperatur-
Phasen dargestellt. Es ist zu erkennen, dass Versuchsraum 1 mit einer 4 mm dicken Vlies-
schicht auf den Wänden deutlich schneller nach der Belüftungsphase anheizbar war. Auffäl-
lig ist, dass die operativen Temperaturen zu Beginn der Beheizung im Versuchsraum 1  
höher waren als im Versuchsraum 0. Der Grund hierfür ist im Wandbeschichtungsunter-
schied zu sehen. Der Energieabfluss ist ohne Vliesschicht größer, so dass die Oberflächen-







 Heizungsunterbrechung für 4 Stunden 
 15-minütigen Lüftung bei 2°C Außentemperatur 
 Wiederanheizung nach der Lüftung 
 
Abbildung 7.11: Operative Temperaturen während unterschiedlicher thermischer Einwirkungen auf zwei gleichartige  




7.5. Energieeinsparung bei einem Wohngebäude 
Das mögliche Energieeinsparpotenzial durch Anbringung einer Vliesschicht an den raumsei-
tigen Wandoberflächen wurde in einem bewohnten Objekt überprüft. Hierzu wurde eine 4,0 
mm dicke Vliesschicht an den Innen- und Außenwänden in Räumen mit Nachtspeicherhei-
zungen eingebaut. In diesem Objekt, welches um 1900 erbaut wurde, sind sonst keine weite-
ren Veränderungen vorgenommen worden. Der Wärmeschutz entspricht bis auf die Verbes-




Haustyp:  Bauernhof, freistehend 
Baujahr:  ~ 1900 
Modernisierung:  ~ 1975 
Fenster:  Isolierverglasung (ab 1975) 
Außenwände:  Ziegelmauerwerk   
Wohnfläche:  114 m² 
Beheizte Wohnfläche: 33 m² 
Art der Beheizung: Nachtspeicherheizung 
Wohnsituation:                 2-Personenhaushalt, kontinuierliche Beheizung ohne  
echte Nachtunterbrechung – wegen der Nachtspeicherheizung 
 
 
Raumseitig wurde an den Innen- und Außenwänden am 11.12.2008 eine dünne Dämm-
schicht (4,0 mm Vliesschicht) angebracht. Die Jahresenergieverbräuche sind in Tabelle 7.8 
dargestellt. Die Monatsmitteltemperaturen sind für die Heizperiode angegeben, um die klima-
tischen Bedingungen mit den Verbrauchsdaten vergleichen zu können. Die Monatsmittel-
temperaturen waren in den Heizperioden 2008 – 2010 deutlich niedriger als in den Heizperi-
oden 2006 – 2008. Dennoch ist hier eine hohe Energieeinsparung gegenüber den Heizperi-
oden 2006 – 2008 ab dem 11.12.2008 erzielt worden, vergleiche Tabelle 7.8. 
Neben der Energieeinsparung hat sich die thermische Behaglichkeit wesentlich verbessert. 












4,0 mm Vlies + Raufaser 
Holzverkleidung 
 















Abbildung 7.13: Außenlufttemperaturen in der Heizperiode für den Standort Aachen (Quelle DWD) 
 
Die abgelesenen Energieverbräuche auf dem Nachtstromzähler sind in Tabelle 7.7 darge-
stellt. Es ist deutlich zu erkennen, dass eine Energieeinsparung von über 1400 kWh   
(> 15%) für das hier untersuchte Objekt vorliegt.  Diese Energieeinsparung ist als erstaunlich 
hoch anzusehen, insbesondere unter dem Aspekt des geringen Aufwandes. 
Aufgrund der spezifischen Gegebenheiten des untersuchten Objekts ist eine Verallgemeine-
rung der Einsparung auf andere Objekte nicht möglich. 
 
Heizperiode: 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 
Jahresverbrauch in 
kWh/a 
9260 9593 8230* 7621 7732 
 
*) der Jahresverbrauchswert ist für die ganze Heizperiode angegeben, wenngleich die Beschichtung erst innerhalb der  Heizpe-
riode, das heißt ab dem 11.12.2008, vorhanden war.  
 







Für das hier untersuchte Objekt kann von einer kurzen Amortisierung ausgegangen werden.  
Die Raumlufttemperatur im Versuchsobjekt wurde in der Zeit vom 16.11.2009 bis zum 
31.03.2010 aufgezeichnet, vergleiche Raum R9 in Kapitel 6.1. Abbildung 7.14 zeigt die ge-
messenen Raumlufttemperaturen. Es sind erstaunlich große Temperaturschwankungen fest-





Abbildung 7.14: Raumlufttemperatur im Pilotobjekt nach dem Einbau 
 
Ein besser regelbares Heizungssystem könnte hier einen ausgeglicheneren Temperaturver-




7.5.1. Amortisationsbetrachtung für das Pilotobjekt 
In dem in Abschnitt 7.4 beschriebenen Pilotobjekt wurde nur eine Innenraumrenovierung 
durchgeführt, bei welcher eine Vliesschicht unter der Raufaserdeckschicht an den Wänden 
eingebaut wurde. Die Kosten für die Renovierung sind in Tabelle 7.14 dargestellt. 
 
Maßnahmen Materialkosten Lohnkosten 
Alte Tapete entfernen  4,0 €/m² 
Untergrund vorbereiten  4,0 €/m² 
Vliesschicht tapezieren 6,0 €/m² 4,0 €/m² 
Rauhfaser tapezieren 0,5 €/m² 2,5 €/m² 
2 x Anstreichen 1,0 €/m² 4,0 €/m² 
Gesamtkosten 7,5 €/m² 18,5 €/m² 
Gesamtkosten ohne Vliesschicht 1,5 €/m² 14,5 €/m² 
Mehrkosten durch Vliesschicht 6,0 €/m² 4,0 €/m² 
 
Tabelle 7.15: Material- und Lohnkosten für die Renovierungsarbeiten 
 
Die Amortisationsberechnung wurde ohne Zinsgewinne und Zinsen für einen Kredit durchge-
führt und die Kosten für die Kilowattstunde elektrischen Strom werden konstant mit 15 Cent 
pro Kilowattstunde angenommen. Der Strompreis ist aus der Stromabrechnung des Versor-
gers entnommen worden (hier liegt noch ein sehr günstiger Strompreis vor).  
Zinsen sind nicht berücksichtigt, da die Inflationsrate (Verteuerungsrate) dem Zinssatz ent-
gegensteht, so dass bei einer rechnerischen Betrachtung wie folgt gerechnet wurde: 
 
                                                          
 
Leider zeigt die Berechnung unter dieser Annahme, dass das Geld im Regelfall bei der Bank 
zu Ungunsten des Kunden angelegt ist. Der Sollzinssatz wurde nicht angesetzt, weil davon 
auszugehen ist, dass für die errechneten Maßnahmen in der Regel kein Kredit notwendig ist. 
 
Im betrachteten Amortisierungszeitraum werden für Renovierungsaufwände wie Neuanstri-
che und andere Kosten hinzukommen. Da diese Renovierungsarbeiten durch die Vlies-
schicht nicht beeinflusst werden, sind diese Kosten jedoch unabhängig von der energieein-
sparenden Maßnahme zu sehen und werden daher nicht miteinkalkuliert.  
Bei den gegebenen Randbedingungen ist eine Amortisationszeit von fünf Jahren für die 
Mehrkosten und von 13 Jahren für die komplette Renovierungsmaßnahme, ohne Abzug der 






Abbildung 7.16: Amortisationszeiten für das hier untersuchte Pilotobjekt 
 
Unter der Annahme, dass die Energieeinheitskosten steigen, ist eine schnellere Amortisation 
zu erwarten. Es ist hier die ungünstigste Amortisationssituation dargestellt, um eine gute 
Planungs- und Finanzierungssicherheit zu gewährleisten. 
Der Vorteil der besseren Behaglichkeit lässt sich kostenmäßig nicht darstellen. 
 
Die gemessenen Raumtemperaturen haben gezeigt, dass die sehr ungenaue Temperatur- 
regelung aufgrund der Nachtspeicheröfen oft zu einer unnötigen Überhitzung der Räume 
führt.  
Für das betrachtete Objekt sollte in einem nächsten Schritt die Heizungssteuerung bezie-
hungsweise das Heizungssystem verbessert oder ausgetauscht werden. Durch ein neues 
Heizungssystem ist zu erwarten, dass weitere Energie eingespart werden kann und somit die 
Investitionskosten für ein neues Heizungssystem in einem angemessenen Zeitraum amorti-






Die Ergebnisse aus den Laborversuchen zeigen, dass sehr dünne Dämmschichten ohne 
zusätzliche Verkleidungen (Gipskarton oder dergleichen) an der Bauteiloberfläche das ther-
mische Verhalten, das heißt die Oberflächentemperatur sowie die Raumlufttemperatur, güns-
tig beeinflussen. 
Durch dünne Dämmschichten auf den Wandoberflächen im Massivbau können schnellere 
Raumanheizphasen realisiert werden. Dies führt beim üblichen intermittierenden Heizbetrieb 
zu beachtlichen Energieeinsparungen, vergleiche Kapitel 7.5.  
 
 
Dünne, raumseitig aufgebrachte Dämmschichten von bis zu 4 mm an den Innen- und Au-
ßenwänden verkürzen die Anheizphase erheblich und dennoch ist der Wärmespeicher in 
Form einer massiven Wand sehr gut wirksam und hinsichtlich der Energieeinsparung und 
Behaglichkeit sehr effizient wirksam. Es wird deutlich, dass auch bei einer Heizungs-
nachtabschaltung die massiven Bauteile (Wände) nicht so stark auskühlen, wie dies ohne 
eine dünne Dämmschicht der Fall ist. Stattdessen bleibt die Raumluft durch die gespeicherte 
Wärme in den Bauteilen auch noch einige Zeit nach der Heizungsabschaltung in einem 
günstigen operativen Temperaturniveau. 
Die Ergebnisse aus dem bewohnten Pilotobjekt zeigen, dass über den Zeitraum von 2008 
bis 2011 mit der Vliesbeschichtung nennenswerte Energieeinsparungen erzielt werden konn-
ten. Durch den relativ minimalen baulichen Eingriff ist zudem eine rasche Amortisation der 
Zusatzkosten möglich. 
Der Einbau der beschriebenen dünnen Dämmschicht bietet sich insbesondere für den Ge-
bäudebestand an, wo Lösungen zur Reduzierung der Heizenergie gesucht werden, welche 






8. Rechnerische Untersuchung 
 
8.1. Vorgehensweise 
Die rechnerischen Untersuchungen ermöglichen mit wenig Aufwand den thermischen Ein-
fluss der dünnen Dämmschicht auf ein Wandsystem zu überprüfen. Hierdurch können ver-
schiedene Wandsysteme sowie unterschiedliche Temperaturrandbedingungen analysiert 
werden. 
In Kapitel 8.2 werden die Ergebnisse aus dem Laborprüfstand mit der Berechnung validiert.  
Für die Berechnungen wurde die Software „HeatTransmission“ der Firma SmartCAE ver-
wendet, welche mit der Mathematica-Umgebung läuft. 
Die Software „HeatTransmission“ erlaubt es, komfortabel den instationären Wärmetransport 
durch mehrschichtige ebene Konstruktionen mit unterschiedlichen und auch sehr dünnen 
Schichten zu berechnen. 
 
Die oben genannte Software ist sehr flexibel, so dass Temperatur-Zeitverläufe auch über 
große Zeiträume leicht zu berechnen sind. Herr Stefan Braun von der Firma SmartCAE er-
gänzte für diese Arbeit den Funktionsumfang der Software, wodurch nun beispielsweise pe-
riodische Temperaturverläufe automatisch generiert werden können. 
 
8.2. Validierung der Berechnungen mit der Messergebnissen  
Die rechnerischen Ermittlungen wurden unter den Randbedingungen, welche sich im Labor-
Prüfstand ergaben, verglichen, um zu sehen, ob das verwendete numerische Rechenmodell 
zu gleichen oder ähnlichen Ergebnissen führt. 
 
Für die Berechnung sind folgende Randbedingungen an den Wandoberflächen angenom-
men worden: 
Wärmeübergang durch Konvektion: 3 
 
   
 
Emissionsgrad:    0,93 
 
Die Raumlufttemperaturen wurden für die Berechnungen aus dem jeweiligen Versuch über-
nommen. 
 
Es zeigt sich, dass die gerechneten Bauteiloberflächentemperaturen mit den gemessenen 



































































Zeit in Stunden 
 
Abbildung 8.1: Vergleich der gemessenen und gerechneten Wandoberflächentemperaturen 
Ausgangssituation ohne Beschichtung 

























































Zeit in Stunden 
  







Ausgangssituation ohne Beschichtung 
Situation mit einer wärmedämmenden Vliesbeschichtung 
[84] 
8.3. Thermisches Verhalten von Innenwandkonstruktionen 
Für fünf typische Innenwandkonstruktionen ohne und mit einer Vliesschicht sind die Wand-
oberflächentemperaturen berechnet und analysiert worden. 
Dabei wurden leichte Trennwände, als auch mittelschwere und schwere Mauerwerks- bezie-
hungsweise Betonwände untersucht.  
 


























Gipskarton, einlagig beplankt 
Mineralwolle 













Vliesschicht  4,0 0,05 60 0,8 
B 
Gipskarton, zweilagig beplankt 
Mineralwolle 










































































Vliesschicht 4,0 0,05 60 0,8 
Wandkonstruktionen 
A B C D E 
     
 
Tabelle 8.1: Wandkonstruktionen, an welchen thermische Berechnungen vorgenommen wurden 
[85] 
 
Die Berechnungen wurden bei folgenden Randbedingungen an den Wandoberfläche durch-
geführt: 
Wärmeübergang durch Konvektion: 3 
 
   
 
Emissionsgrad:    0,93 
 
8.3.1. Innenwandkonstruktionen bei instationärem Heizbetrieb 
Die beschriebenen Wandkonstruktionen nach Tabelle 8.1 sind bei einem intermittierenden 
Heizbetrieb mit der Software „HeatTransmission“ berechnet worden. 
Für die Berechnung wird der Raumlufttemperaturabfall und die Wiederaufheizzeit in Anleh-
nung an DIN EN 12831:2003 (D) angenommen. Der untersuchte Raumlufttemperaturabfall 
wird mit 2 Kelvin, 3 Kelvin und 4 Kelvin festgelegt, um verschiedene thermische Verhältnisse, 




Abbildung 8.3: Angenommene Raumlufttemperaturverläufe bei einer Raumlufttemperatur-Nachtabsenkung von 2K, 3K  
           und 4K 
[86] 
 
Bei den Berechnungen wurde für sämtliche berechnete Oberflächentemperaturen derselbe 
Temperaturverlauf der Raumluft zu Grunde gelegt. In der Praxis steht die Raumlufttempera-
tur in einer gewissen Abhängigkeit der Oberflächentemperatur, so dass bei einer massiven 
Bauweise die Raumlufttemperatur nicht so schnell abfällt und der Raumlufttemperaturanstieg 
bei einer Leichtkonstruktion vergleichsweise schneller erfolgt. 
Zum Vergleich der Konstruktionen wurde für die Berechnungen eine „erzwungene Raumluft-
temperatur“, unabhängig von den Speichermassen, zu Grunde gelegt. 
 
In der folgenden Abbildung 8.2  sind die Temperaturentwicklungen an den Wandoberflächen, 













































































Gerechnete Oberlächentemperaturen bei den Wandkonstruktionen: 
             (A)                         (B)                        (C)                      (D)                        (E)    
 
Abbildung 8.2: Wandoberflächentemperaturverläufe für die Wandkonstruktionen nach Tabelle 8.1 
[88] 
Um die Wandkonstruktionen mit und ohne Vliesschicht vergleichen zu können, werden für 
die Wandkonstruktionen aus Tabelle 8.1 die Oberflächentemperaturen auf der Vliesschicht 
und der unbeschichteten, normalen Wand berechnet. 
Für die Kalkulation werden die Wandkonstruktionen mit unterschiedlichen Raumlufttempera-
turverläufen analysiert, das heißt bei Raumluft-Temperaturabfällen von 2 Kelvin, 3 Kelvin und 
4 Kelvin in der Nachtzeit, vergleiche Abbildung 8.2. 
 
Die Raumlufttemperatur wurde als „erzwungene Temperaturentwicklung“ zu Grunde gelegt. 
Der Einfluss der Speichermassen auf die Raumluft wurde daher nicht berücksichtigt. In der 
Praxis ist dieser Einfluss vorhanden, wie dies aus den Kapiteln 7.2 und 7.4, welche Messer-
gebnisse aus Objekten und einem Prüfstand im Labor zeigen, hervorgeht. 
 
In den Abbildungen 8.3 bis 8.8 werden die Oberflächentemperaturen sowie die Temperatur-
differenzen zwischen der Situation ohne und mit einer Vliesschicht dargestellt. Hierdurch ist 




A) Leichte Wandkonstruktion, einfach beplankt 
        
      
 
 




ϴsi (1)  - Temperatur auf der Vliesschicht 
 
      Bauteilschichten: Gipskarton, Mineralwolle, Gipskarton, (Vliesschicht) 
Temperaturabsenkung um 2K Temperaturabsenkung um 3K Temperaturabsenkung um 4K 
   
 
             ϴsi (0)  - Temperatur auf der Wandoberfläche 
             ϴsi (1)  - Temperatur auf der Vliesschicht-Oberfläche 
   
              Δϴsi  =  ϴsi (1) - ϴsi (0) 
*) Der Unterschied der Temperaturkurven kann aufgrund der Diagrammauflösung hier nicht dargestellt werden 
 


























*) *) *) 
[90] 
B) Leichte Wandkonstruktion, zweifach beplankt 
 
             
 
 




ϴsi (1)  - Temperatur auf der Vliesschicht 
 
      Bauteilschichten: 2 x Gipskarton, Mineralwolle, 2 x Gipskarton, (Vliesschicht) 
Temperaturabsenkung um 2K Temperaturabsenkung um 3K Temperaturabsenkung um 4K 
   
 
             ϴsi (0)  - Temperatur auf der Wandoberfläche 
             ϴsi (1)  - Temperatur auf der Vliesschicht-Oberfläche 
   
              Δϴsi  =  ϴsi (1) - ϴsi (0)  
 *) Der Unterschied der Temperaturkurven kann aufgrund der Diagrammauflösung hier nicht dargestellt werden 
 
Abbildung 8.4: Wandoberflächentemperaturverläufe für Wandkonstruktion B nach Tabelle 8.1 
*) *) *) 
[91] 
C) Mittelschwere Wandkonstruktion 
 
      
 
 




ϴsi (1)  - Temperatur auf der Vliesschicht 
      Bauteilschichten: Gipsputz, Poroton, Gipsputz, (Vliesschicht) 
Temperaturabsenkung um 2K Temperaturabsenkung um 3K Temperaturabsenkung um 4K 
   
 
             ϴsi (0)  - Temperatur auf der Wandoberfläche 
             ϴsi (1)  - Temperatur auf der Vliesschicht-Oberfläche 
   
              Δϴsi  =  ϴsi (1) - ϴsi (0)  
*) Der Unterschied der Temperaturkurven kann aufgrund der Diagrammauflösung hier nicht dargestellt werden 
 
Abbildung 8.5: Wandoberflächentemperaturverläufe für Wandkonstruktion C nach Tabelle 8.1 
*) 
[92] 
D) Schwere Wandkonstruktion 
 
      
 
 




ϴsi (1)  - Temperatur auf der Vliesschicht 
      Bauteilschichten: Gipsputz, Kalksandstein, Gipsputz, (Vliesschicht) 
Temperaturabsenkung um 2K Temperaturabsenkung um 3K Temperaturabsenkung um 4K 
   
 
             ϴsi (0)  - Temperatur auf der Wandoberfläche 
             ϴsi (1)  - Temperatur auf der Vliesschicht-Oberfläche 
   
              Δϴsi  =  ϴsi (1) - ϴsi (0)  
 
Abbildung 8.6: Wandoberflächentemperaturverläufe für Wandkonstruktion D nach Tabelle 8.1 
[93] 
E) Schwere Wandkonstruktion 
 
      
 
 




ϴsi (1)  - Temperatur auf der Vliesschicht 
 
      Bauteilschichten: Gipsputz, Stahlbeton, Gipsputz, (Vliesschicht) 
Temperaturabsenkung um 2K Temperaturabsenkung um 3K Temperaturabsenkung um 4K 
   
 
             ϴsi (0)  - Temperatur auf der Wandoberfläche 
             ϴsi (1)  - Temperatur auf der Vliesschicht-Oberfläche 
   
              Δϴsi  =  ϴsi (1) - ϴsi (0)  
  
Abbildung 8.7: Wandoberflächentemperaturverläufe für Wandkonstruktion E nach Tabelle 8.1 
[94] 
 
(1) ϴsi  - Oberflächenttemperatur auf der Wandkontruktion A ohne Vliesschicht 
(2) ϴsi  - Oberflächentemperatur auf der Wandkontruktion D ohne Vliesschicht 
(3) ϴsi  - Oberflächentemperatur auf der Vliesschicht bei der Wandkontruktion D 
(4) ϴly  - Temperatur unter der Vliesschicht bei der Wandkontruktion D 
















Abbildung 8.8: Wandoberflächentemperaturverlaufsvergleich für die Wandkonstruktionen A und D nach Tabelle 8.1 
[95] 
Die Vergleiche der unterschiedlichen Wandkonstruktionen und der unterschiedlichen Raum-
lufttemperaturabsenkungen zeigen den Vorteil einer Vliesschicht bei einer intermittierenden 
Beheizung. 
In der Praxis bedeutet dies, dass Gebäude oder auch nur einzelne Räume, welche seltener 
beheizt werden oder die aufgrund eines geringen Wärmeschutzes einer starken Auskühlung 
in der Nacht unterliegen, von den Vliesschichten in starkem Maße profitieren. Wände in 
massiver Bauweise, so wie diese im Gebäudebestand in der Regel vorzufinden sind, erzie-
len mit einer Vliesschicht sehr günstige thermische Verhältnisse bei einer intermittierenden 
Beheizung. Somit werden durch die Vliesschicht eine Verbesserung der Behaglichkeit in der 






8.4. Thermisches Verhalten von Außenwandkonstruktionen 
Für vier typische Außenwandkonstruktionen wird im Folgenden der Einfluss durch eine 
Vliesschicht berechnet, vergleiche Tabelle 8.10. Es wurden Außenwandkonstruktionen mit 
und ohne Wärmedämmung betrachtet. Hierdurch lassen sich unterschiedliche Dämmniveaus 
und der Einfluss der Vliessicht auf die Wand vergleichen. 
 
Das Außenklima wurde für die Berechnungen konstant mit 0°C angenommen, wobei das 
Innenklima intermittierend mit einer Raumlufttemperatur-Nachtabsenkung von 2 Kelvin an-
genommen wurde, vergleiche Abbildung 8.9. In der Praxis sind Temperaturschwankungen 
beim Außenklima sowie solare Einstrahlungen durch die Verglasung vorhanden. Hierdurch 
wird die thermische Wirkung der Vliesschicht nochmals deutlich begünstigt, vergleiche die 
Versuchsergebnisse aus Kapitel 7.3. 
 
 
Abbildung 8.9: Angenommener Raumlufttemperaturverlauf bei einer Raumlufttemperatur-Nachtabsenkung  


























































































































































Vliesschicht 4,0 0,05 60 0,8 
Wandkonstruktionen 
A B C D  
    
 
  







A) Kalksandstein-Mauerwerk mit 80 mm Außenwanddämmung 
 
                    
 
 
ϴsi (0)  - Temperatur auf der Wand 
 
 
fwfw    
ϴsi (1)  - Temperatur auf der Vliesschicht 
 
ϴly (2)  - Temperatur unter der Vliesschicht auf der Wand 
 
      Bauteilschichten: Kunstharzputz, Polystyrolhartschaum, KS-Mauerwerk, Gipsputz, (Vliesschicht) 
       
      Raumlufttemperaturverlauf bei einer Raumlufttemperatur-Nachtabsenkung von 2K 
 
 
             ϴi - Raumlufttemperatur 
             ϴe - Außenlufttemperatur konstant auf 0°C (nicht dargestellt) 
      Wandoberflächentemperaturen und Zwischenschichttemperaturen 
 
 
             ϴsi (0) - Temperatur auf der Wand ohne Vliesschicht 
             ϴsi (1) - Temperatur auf der Vliesschicht 
             ϴly (2) - Temperatur unter der Vliesschicht auf der Wand 
 
Abbildung 8.11: Wandoberflächentemperaturverläufe für Wandkonstruktion A nach Tabelle 8.10 
ϴe ϴi q q 
[99] 
B) Kalksandstein-Mauerwerk mit 160 mm Außenwanddämmung 
 
                 
 
 
ϴsi (0)  - Temperatur auf der Wand 
 
 
fwfw    
ϴsi (1)  - Temperatur auf der Vliesschicht 
 
ϴly (2)  - Temperatur unter der Vliesschicht auf der Wand 
 
      Bauteilschichten: Kunstharzputz, Polystyrolhartschaum, KS-Mauerwerk, Gipsputz, (Vliesschicht) 
       
      Raumlufttemperaturverlauf bei einer Raumlufttemperatur-Nachtabsenkung von 2K 
 
 
             ϴi - Raumlufttemperatur 
             ϴe - Außenlufttemperatur konstant auf 0°C (nicht dargestellt) 
      Wandoberflächentemperaturen und Zwischenschichttemperaturen 
 
 
             ϴsi (0) - Temperatur auf der Wand ohne Vliesschicht 
             ϴsi (1) - Temperatur auf der Vliesschicht 
             ϴly (2) - Temperatur unter der Vliesschicht auf der Wand 
 
Abbildung 8.12: Wandoberflächentemperaturverläufe für Wandkonstruktion B nach Tabelle 8.10 
ϴi q ϴe q 
[100] 
C) Kalksandstein-Mauerwerk mit Verblendmauerwerk 
 
                 
 
 
ϴsi (0)  - Temperatur auf der Wand 
 
 
fwfw    
ϴsi (1)  - Temperatur auf der Vliesschicht 
 
ϴly (2)  - Temperatur unter der Vliesschicht auf der Wand 
 
      Bauteilschichten: Kunstharzputz, Polystyrolhartschaum, KS-Mauerwerk, Gipsputz, (Vliesschicht) 
       
      Raumlufttemperaturverlauf bei einer Raumlufttemperatur-Nachtabsenkung von 2K 
 
 
             ϴi - Raumlufttemperatur 
             ϴe - Außenlufttemperatur konstant auf 0°C (nicht dargestellt) 
      Wandoberflächentemperaturen und Zwischenschichttemperaturen 
 
 
             ϴsi (0) - Temperatur auf der Wand ohne Vliesschicht 
             ϴsi (1) - Temperatur auf der Vliesschicht 
             ϴly (2) - Temperatur unter der Vliesschicht auf der Wand 
 
Abbildung 8.13: Wandoberflächentemperaturverläufe für Wandkonstruktion C nach Tabelle 8.10 




                 
 
 
ϴsi (0)  - Temperatur auf der Wand 
 
 
fwfw    
ϴsi (1)  - Temperatur auf der Vliesschicht 
 
ϴly (2)  - Temperatur unter der Vliesschicht auf der Wand 
 
      Bauteilschichten: Kunstharzputz, Polystyrolhartschaum, KS-Mauerwerk, Gipsputz, (Vliesschicht) 
       
      Raumlufttemperaturverlauf bei einer Raumluftttemperatur-Nachtabsenkung von 2K 
 
 
             ϴi - Raumlufttemperatur 
             ϴe - Außenlufttemperatur konstant auf 0°C (nicht dargestellt) 
      Wandoberflächentemperaturen und Zwischenschichttemperaturen 
 
 
             ϴsi (0) - Temperatur auf der Wand ohne Vliesschicht 
             ϴsi (1) - Temperatur auf der Vliesschicht 
             ϴly (2) - Temperatur unter der Vliesschicht auf der Wand 
 
Abbildung 8.14: Wandoberflächentemperaturverläufe für Wandkonstruktion D nach Tabelle 8.10 
ϴi q ϴe q 
[102] 
8.5. Berechnung der gespeicherten Energie bei intermittierendem Heizbetrieb 
Für die Berechnung der gespeicherten Energiemengen bei einer intermittierenden Behei-
zung ist es notwendig, die Wandkonstruktion für die Berechenbarkeit in dünne Schichten zu 
unterteilen. Von der jeweiligen Schicht kann dann der zeitliche Temperaturverlauf berechnet 
werden. Bei einer intermittierenden Beheizung sind mehrere Zyklen (Tage) notwendig, bis 
dass der Bauteilquerschnitt zum jeweiligen Tageszeitpunkt wieder die gleiche Temperatur 
aufweist. Nach einer entsprechenden Zahl von Zyklen ist dieser eingeschwungene Zustand 
erreicht. 
 
Im Folgenden wird die Wandkonstruktion D aus dem Kapitel 8.3 untersucht, siehe Abbildung. 
 
Die Ergebnisse für die anderen Innen- und Außenwandkonstruktionen aus dem Kapitel 8.3 





   Legende: 
1) Mauerwerk oder Ähnliches 
2) Putz 
3) dünne Vliesschicht, bis zu circa 4 mm Dicke 
 





Die Raumlufttemperaturen sind auf beiden Wandseiten mit den Raumlufttemperaturen aus 
Abbildung 8.16 angenommen worden. 
Ausführlich wird die Raumlufttemperaturkurve mit einem Temperaturabfall von 2 Kelvin be-
trachtet. Die Ergebnisse mit anderen Temperaturkurven, das heißt mit 3 Kelvin bzw. 4 Kelvin 





Abbildung 8.16: Angenommene Raumlufttemperaturen abhängig von der Tageszeit 
 
Aus den Temperaturverläufen sind die minimalen und maximalen Temperaturen im einge-










Temperaturverläufe im Bauteilquerschnitt - Minimum und Maximum 
ohne Vliesschicht mit Vliesschicht 
  
                                                                    minimale Bauteilschichttemperaturverlauf  
                                                                    maximale Bauteilschichttemperaturverlauf 
Temperaturdifferenzen im Bauteilquerschnitt zwischen Maximum und Minimum 
ohne Vliesschicht mit Vliesschicht 
  
                                                                      Temperaturdifferenz über den Wandquerschnitt 
 
Abbildung 8.17: Minimal- und Maximaltemperaturverläufe sowie deren Differenzen über den Wandquerschnitt 




Stellt man die Formel 3.1 nach ΔQ um, kann man die Wärmemengen für den Wärmespei-
chervorgang berechnen, vergleiche Formel 8.1. Zur Berechnung der Wärmemengen in den 
Bauteilschichten, wie in Abbildung 8.18, muss jetzt nur die jeweilige Temperaturdifferenz der 
Schicht mit der Masse und der spezifischen Wärmekapazität multipliziert werden. 
 
          
 





    




]  Wärmemengendifferenz der jeweiligen Schicht 
m [kg]  Masse der jeweiligen Schicht 
ΔT [K]  Temperaturdifferenz der jeweiligen Schicht 
  
[106] 
Darstellung der Wärmemengen in den jeweiligen Wandteilschichten 
 
      Bauteilquerschnitt: 
 
 
                           0   1                                                                2                                                                    1    0 
 
              0 - Vliesschicht 
              1 - Gipsputz 




       Wärmemengen je Baustoffschicht und Summe der Wärmemenge 
     --- 
     Gipsputz (1) 
     KS-Mauerwerk (2) 
     Gipsputz (1) 




    9,4 kJ/m² 
272,0 kJ/m² (Summe) 
    9,4 kJ/m² 
 
 
290,8 kJ/m²          
80,8 Wh/m² 
     Vliesschicht (0) 
     Gipsputz (1) 
     KS-Mauerwerk (2) 
     Gipsputz (1) 
     Vliesschicht (0) 
 
Summe 
    1,1 kJ/m² 
    5,7 kJ/m² 
209,1 kJ/m² (Summe) 
    5,7 kJ/m² 
    1,1 kJ/m² 
 




Abbildung 8.18: Wärmemengen in den Teilschichten und in der Gesamtwand mit und ohne Vliesschicht 
ϴi q ϴi q 
[107] 
Aus Abbildung 8.18 geht hervor, welche Energiemengen in den einzelnen Schichten und in 
der Gesamtkonstruktion bei einer intermittierenden Beheizung über den Tag gespeichert und 
wieder abgegeben werden. 
Der thermische Unterschied zwischen der Wand mit und ohne Vliesschicht scheint auf den 
ersten Blick nicht sonderlich hoch zu sein. Betrachtet man jedoch die gesamte Wandfläche 
eines Raumes, so wird sehr viel an Energie für das Aufheizen verwendet. Zudem muss diese 




8.5.1. Gespeicherte Energiemenge bei intermittierendem Heizbetrieb 
Es wurden die Wärmemengen für die Innenwandkonstruktionen nach Kapitel 8.2 bei den 
Temperaturverläufen nach Abbildung 8.6 berechnet. 
 
 




2K 3K 4K 
ohne Vlies mit Vlies ohne Vlies mit Vlies ohne Vlies mit Vlies 
A 
   
13 11 20 17 27 26 
B 
   
30 17 40 33 52 49 
C 
   
41 38 64 59 96 81 
D 
   
81 62 131 102 194 137 
E 
   
102 75 159 114 189 147 
 
Abbildung 8.19: Gespeicherte Wärmemengen bei einer intermittierenden Beheizung für verschiedene Innenwandwand- 
              konstruktionen und Temperaturverläufe 







Mittels messtechnischen und rechnerischen Ermittlungen wurde das thermische Verhalten 
von raumumschließenden Wänden bei einer intermittierenden Raumbeheizung, welche in 
Wohn- und Arbeitsbereichen normal ist, analysiert. Dabei wurde insbesondere der Einfluss 
von dünnen (bis zu 4 mm dicken) wärmedämmenden Wandbeschichtungen auf üblichen 
Wänden im Vergleich zu normal ausgebildeten Wänden untersucht und bewertet. Die  
Arbeitshypothese, dass dünne wärmedämmende Wandbeschichtungen das thermische 
Raumklima günstig beeinflussen und zudem bei einer intermittierenden, üblichen Beheizung 
von Räumen Heizenergie eingespart werden kann, hat sich bestätigt. 
Es konnte messtechnisch wie auch rechnerisch nachgewiesen werden, dass durch diese 
Maßnahme der Wärmespeicher „Wand“ beispielsweise bei einer Raumlufttemperatur-
Nachtabsenkung weniger Wärme verliert und somit eine raschere Wiederaufheizung möglich 
wird. Eine tapezierte (bis zu 4 mm dicke) Vliesschicht wirkt zudem als leicht temperierbare 
Membran, wodurch die Raumaufheizung beschleunigt wird, vergleiche Kapitel 8.4. 
 
Interessant sind die Berechnungsergebnisse bei einer Außenwandkonstruktion mit einem 
Wärmedämmverbundsystem, vergleiche Abbildung 8.11 und 8.12. Hier wird ersichtlich, dass 
auch bei einem guten Dämmniveau die Trägheit der Wandkonstruktion auf die raumseitige 
Oberflächentemperatur einen nennenswerten Einfluss hat. Somit sind auch bei einer inter-
mittierenden Beheizung ein günstiges thermisches Raumklima und eine Energieeinsparung 
zu erwarten. 
 
Die Berechnung der Wärmemengen, welche in einem Tages-Beheizungszyklus bei einer 
Nacht-Heizungsunterbrechung abgegeben und aufgenommen werden müssen zeigt, dass je 
nach „Oberflächenbehandlung“ der raumumschließenden Wände mehr oder weniger Energie 










9. Diskussion der Ergebnisse 
 
9.1. Temperierung von realen Wohn- und Büroräumen 
Die Objektuntersuchungen aus Kapitel 6 haben gezeigt, dass ein kontinuierlicher Heizbetrieb 
in den untersuchten Wohn- und Büroräumen nicht vorhanden ist. Bei Büroräumen kommt 
neben der Heizungsunterbrechung in der Nachtzeit auch eine Heizungsunterbrechung über 
das Wochenende hinzu, vergleiche Kapitel 6.1 und 6.2. 
In Abbildung 9.1 sind für die untersuchten Räume R1 bis R13 die jeweilige Minimum-, Maxi-
mum- und mittlere Raumlufttemperatur dargestellt. 
 
 
Abbildung 9.1: Minimum-, Maximum- und mittlere Raumlufttemperaturen der untersuchten Räume 
 
Es ist ersichtlich, dass Raumlufttemperaturveränderungen in den meisten Räumen vorhan-
den sind. 
 
Diese aufgezeichneten Raumlufttemperaturkurven spiegeln das Nutzerverhalten wieder und 
sind für die weiteren Untersuchungen der Oberflächentemperaturen bei einer intermittieren-
den Beheizung von großer Bedeutung. Durch das ermittelte Benutzerprofil zeigt sich, ob eine 
[110] 
intermittierende Beheizung für das Objekt angesetzt werden kann. Bei einer intermittieren-
den Beheizung und einer massiven Bauweise ist eine Betrachtung der inneren Speicher-
massen lohnend.  
 
 
9.2. Messtechnisch und rechnerisch untersuchter Einfluss dünner Dämmschichten 
an Wandkonstruktionen 
In Kapitel 7 sind Versuche im Labor-Prüfstand und im Objekt durchgeführt worden. Hier ist 
der Einfluss einer dünnen Dämmschicht auf eine massive Wandkonstruktion messtechnisch 
ermittelt worden. Die Versuche aus dem Labor-Prüfstand sind in Kapitel 8.2 mit Hilfe der 
Software „HeatTransmisson“ validiert worden. Die Abweichungen zwischen den gemesse-
nen Versuchsergebnissen und den Rechenergebnissen sind vernachlässigbar klein, so dass 
eine Berechnung mit Hilfe der Software für andere Wandkonstruktionen und andere Tempe-
raturparameter durchführbar ist. In Kapitel 8.3 sind daraufhin verschiedene Innenwandkon-
struktionen und in Kapitel 8.4 verschiedene Außenwandkonstruktionen mit Hilfe der Software 
„HeatTransmission“ betrachtet worden. 
Die Ergebnisse zeigen, dass die Oberflächentemperatur bei einer massiven Wand-
konstruktion mit einer dünnen Dämmschicht während der Anheizphase deutlich höher ist als 
bei einer Wandkonstruktion ohne Dämmschicht.  
 
Für die Praxis bedeutet dies, dass die Behaglichkeit im Raum während der Anheizphase 
schneller hergestellt werden kann, da die operative Temperatur die Mittelungstemperatur aus 
Oberflächentemperatur und Lufttemperatur darstellt. 
 
Dies wurde auch durch die Ergebnisse aus dem Laborversuch in Kapitel 7.1.1 bei einer ein-
maligen Anheizung von 12°C nach 21°C nachgewiesen. In Tabelle 9.2 ist der Zeitraum zum 
Erreichen der operativen Temperatur von 19,0°C, 19,5°C und 20,0°C mit den verschiedenen 
Wandbelägen dargestellt. 
 
Wandbeschichtungen Zeitraum zur Erreichen der operativen Temperatur 
19,0 °C 19,5 °C 20,0 °C 
0 / ohne Belag 17,9 h 23,8 h 35,9 h 
1 / 1,2 mm Vliesschicht 11,4 h 15,5 h 21,7 h 
2 / 2,4 mm Vliesschicht   9,1 h 11,3 h 14,0 h 
3 / 3,6 mm Vliesschicht   6,7 h   8,3 h 10,3 h 
4 / 30 mm Polystyrol   1,9 h   2,2 h   2,6 h 
 
Tabelle 9.2: Zeitraum bis zum Erreichen der jeweiligen operativen Temperatur von 19,0 °C, 19,5 °C und 20 °C bei einer  
     einmaligen Beheizung von 12,0°C nach 21,0°C im Laborprüfstand 
[111] 
Die Ergebnisse aus den Laborversuchen nach Kapitel 7.1.2, bei einer intermittierenden Be-
heizung zwischen 17,0°C und 21,0°C, zeigen ebenfalls der Vorteil bei der Wiederanheizung 
zur Erreichung der operativen Temperatur von 19,0°C, 19,5°C und 20,0°C, vergleiche Tabel-
le 9.3. 
 
Versuch Operative Temperatur 
19,0 °C 19,5 °C 20,0 °C 
0 / ohne Belag 3,6 h 9,3 h wird nicht erreicht 
1 / 1,2 mm Vliesschicht 1,8 h 5,3 h 15,6 h 
2 / 2,4 mm Vliesschicht 2,0 h 5,3 h 15,2 h 
3 / 3,6 mm Vliesschicht 1,6 h 4,4 h 15,1 h 
4 / 30 mm Polystyrol 1,4 h 1,9 h   9,6 h 
 
Tabelle 9.3: Dauer bis zum Erreichen der jeweiligen operativen Temperatur von 19,0 °C, 19,5 °C und 20 °C bei einer  
      intermittierenden Beheizung zwischen 17,0°C und 21,0°C im Laborprüfstand 
 
Ein Problem bei der Versuchsdurchführung sowie der rechnerischen Ermittlung mit Hilfe der 
Software „HeatTransmission“ ist, dass die Temperaturkurve der Auskühlung sowie der  
Anheizung erzwungen ist. Hierdurch sind, Einflüsse die durch schnellere Anheizbarkeit der 
Wandoberfläche auf die Raumlufttemperatur nicht berücksichtigt. Für die Aussage der  
gewonnenen Ergebnisse bedeutet dies, dass mit entsprechender Wandbeschichtung die 
Anheizzeit geringer wird als hier berechnet und im Laborprüfstand ermittelt, da die  
Temperatur der Raumluft von der Wandoberflächentemperatur mitbestimmt wird.  
Zur Vergleichbarkeit der Wandkonstruktionen ist die hier durchgeführte Betrachtung geeig-
net, da Einflüsse von Raumgröße und Art der Beheizung unberücksichtigt bleiben. 
 
In den Versuchsobjekten aus Kapitel 7.3 und 7.4 sind die Messungen unter natürlichen  
Bedingungen durchgeführt. Hier sind die Einflüsse der Raumgröße und des Beheizungssys-
tems vorhanden. 
Die erzielte Energieeinsparungen für das Pilotobjekt aus Kapitel 7.4 sind bei dem geringen 
Umfang der baulichen Veränderung, hier eine dünne Dämmschicht von 4 mm an den Wän-
den beachtlich, vergleiche Tabelle 9.4. 
 













*) der angegeben Jahresverbrauchswert ist für die ganze Heizperiode angegeben, wenngleich die Beschichtung erst inner-   
    halb der Heizperiode, am 11.12.2008, eingebaut wurde. Und keine ausgeprägte Heizungsunterbrechung vorhanden  
    war. 
 
Tabelle 9.4: Energieverbräuche des Pilotobjekts, welches in Kapitel 7.4 genauer dargestellt wurde 
[112] 
Die Energieeinsparungen beziehen sich auf das hier untersuchte Gebäude mit dem vorhan-
denen Nutzerprofil. Eine pauschale Übertragung dieser Einsparungen auf andere Objekte ist 
nicht möglich. Vielmehr ist vorab immer eine individuelle Objekt- und Nutzeranalyse notwen-
dig, bevor Aussagen zu möglichen Optimierungsmaßnahmen und den daraus resultierenden 










Die aufgezeichneten Raumlufttemperaturen aus mehreren Räumen zeigen, dass eine inter-
mittierende Beheizung in Wohn- und Arbeitsräumen vorhanden ist, vergleiche Kapitel 6. 
Bei einer intermittierenden Beheizung sind die Betrachtung der Speichermassen der Bauteil-
konstruktionen, die Lage der Schichten sowie die thermischen Parameter für die Auskühl- 
und Anheizprozesse von Bedeutung.  
Die Mess- und Berechnungsergebnisse zeigen, dass sehr dünne wärmedämmende  
Beschichtungen von bis zu 4 mm an den jeweiligen Randschichten von Innen- und Außen-
wänden eine deutliche Verkürzung der Anheizphase bewirken. Der Unterschied zwischen 
den verschiedenen Dämmstoffdicken ist aus den Versuchsergebnissen in Kapitel 6.2 bis 6.4 
erkennbar. Diese Beschichtung führt zu einer deutlichen Verkürzung der Anheizphase, wie 
die Versuchsergebnisse zeigen – und dies auch schon bei sehr geringen Dämmschichtdi-
cken (von 1 mm) an Wandoberflächen, vergleiche Kapitel 7.1.1 und 7.1.2. Neben der  
Verkürzung der Anheizphase wird die Auskühlung von massiven Bauteilen im Vergleich zu 
dickeren Dämmstoffdicken beziehungsweise Bauteilen ohne Dämmschichten verringert, wie 
dies beispielsweise aus dem Vergleich der Messergebnisse mit einer 30 mm dicken Polysty-
roldämmschicht zu erkennen ist, vergleiche Kapitel 7.1.1. 
 
10.2. Vorteile für das Raumklima bei entsprechenden Maßnahmen 
Vliesbeschichtungen verbessern die thermische Behaglichkeit während der Anheizphase 
und der gesamten Nutzungszeit. Die Oberflächentemperaturen der Wände sind vergleichs-
weise höher, so dass sich eine günstigere operative Temperatur im Raum sehr schnell ein-
stellt. Dieser Vorteil ist insbesondere für sehr massive Gebäude und schlecht besonnte  
Objekte von großer Bedeutung. 
 
10.3. Möglichkeiten der Energieeinsparung 
Insbesondere für den Gebäudebestand ist mittels thermisch wirksamer Wandbschichtung 
eine Möglichkeit gegeben, neben den üblichen Energieeinsparmethoden (dicke Dämm-
schichten an der Gebäudehülle) den Energiebedarf mit sehr wirtschaftlichen Methoden  
erheblich zu reduzieren. Die kürzere Anheizphase ist sowohl für eine Wohnnutzung wie auch 
für eine gewerbliche Nutzung von Bedeutung. Bei einer gewerblichen Nutzung sind typi-
scherweise die „Nichtnutzungszeiten“ deutlich größer als bei einer Wohnnutzung, vergleiche 
[114] 
[22].  Während des Wochenendes oder in Urlaubszeiten wird hier der Heizbetrieb über län-
gere Zeiträume unterbrochen beziehungsweise reduziert, wie dies aus den Untersuchungen 
der Raumbeheizungen in Kapitel 6.1 hervorgeht.  
 
Der Vorteil der beschriebenen dünnen Vliesschicht ist, dass ohne großen baulichen Aufwand 
und mit geringeren finanziellen Mitteln ein beachtlicher Erfolg erzielbar ist. Durch die kleine 
Dämmschichtdicke (ab 1,2 mm) ist eine Renovierung ohne Veränderungen an Steckdosen, 
Schaltern, Fußsockelleisten, Tür- und Fensterrahmen möglich. 
 
Neben der Anwendung im Gebäudebestand bietet die hier untersuchte kleine Dämmschicht 
aus Vlies auch Vorteile für den Neubau, denn auch hierbei sind beim üblichen Nutzerverhal-
ten Verbesserungen für die Behaglichkeit sowie Energieeinsparungen zu erzielen. Zudem 
können Gebäude mit geringen Nutzungszeiten nach der EnEV §1, welche nicht unter die 
Energieeinsparverordnung fallen, energetisch verbessert werden.  
 
Raumlufttemperaturabsenkungen, welche durch eine Raumlüftung entstehen, können mittels 
einer Vliesschicht schneller ausgeglichen werden. Dieser Vorteil ist bei Gebäuden, die keine 
Lüftungsanlage mit einer Wärmerückgewinnung haben gegeben. Bei diesen werden bei ei-
ner Fensterlüftung die Raumluft und die angrenzenden Bauteilschichten abgekühlt. Die 
Vliesschicht verhindert hier die Auskühlung der massiven Bauteilschichten und ermöglicht 
eine bessere Wiederanheizung des Raumes, vergleiche Kapitel 7.4. 
 
10.4. Empfehlung zur Anwendung in der Praxis 
Die messtechnisch durchgeführten Vergleiche erfolgten mit 1 bis 4 mm dicken Vliesschichten 
an massiven Wänden.  
Die Anwendung von Polystyrol-, Polyethylen-Schäumen oder Ähnlichem ist ebenso möglich, 
in der praktischen Anwendung kann es hierbei jedoch zu Schwierigkeiten in Form von 
Feuchteeinwirkungen sowie durch mechanische Beanspruchungen kommen, welche als 
problematisch einzustufen sind. Zudem wird die Sorptionsfähigkeit der Wände bei derartigen 
Beschichtungen herabgesetzt. Die Folge können Schimmelpilzbildung sowie unerwünscht 
hohe Raumluftfeuchte sein.  
Vor dem Einsatz der Vliesschicht ist stets eine Gebäude- und Nutzeranalyse anzuraten. Eine 
massive Bauweise sowie eine intermittierende Beheizung sind Voraussetzung, um größere 
Energieeinsparungen zu erzielen. Der singuläre Einsatz der Vliesschicht in Gebäudeab-
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